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310 230

 FeZn F=2" L=2m

 MKS N.B.4.901C

FeZn-25x4mm2

 FeZn спојка тип MKS N.B.4.936

 GRT

NYY-J05x6 mm2

 Заштитно црево HDPE50 L=16m

 FeZn F=2" L=2m

 MKS N.B.4.901C

FeZn-25x4mm2

 MKS N.B.4.901C

FeZn-25x4mm2

 Трака за заземјување во земјен

ров 0.8*0.4m тип FeZn 25x4mm2

MKS N.B.4.901C

 MKS N.B.4.901C

FeZn-25x4mm2

 FeZn F=2" L=2m

 FeZn F=2" L=2m

Енергетски кабел довод од

трафостаница 10/0.4kV

NAY2Y-J04x70 SE SW

(4x70mm2)

 RTP NSSHOEU-J-3x1,5GE

 Заштитно црево 2xHDPE50 L=9.5m

H07RN-F 07G1,5SW

H07RN-F 07G1,5SW

B1;B2;B3

сигнални сонди за

пумпа "1"  и "2"

 FeZn спојка тип MKS N.B.4.936

NYY-J05x2,5 mm2

 RTО

 MKS N.B.4.901C

FeZn-25x4mm2

 FeZn спојка тип MKS N.B.4.936

 MKS N.B.4.901C

FeZn-25x4mm2
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 Површина на земја кота 0.00

 Лента за предупредување за

 присуство на енергетски кабел

 Слој земја рачно набиена

Попречен пресек на ров за водење

на енергетски кабел

M=1:10

ГАЛ штитник

Енергетски кабел

NАY2Y-J04x70 SE SW

 Површина на земја кота 0.00

 Слој земја рачно набиена

Попречен пресек на ров за водење

на трака за заземјување и сонда

за заземјување

M=1:10

 Заштитна трака тип:

 FeZn 25x4mm2 MKS 901C

FeZn сонда за заземјување

L=2m; F=2"
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