
Página 1 de 18 

 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO  

ENMIENDA N°2 

INVITACIÓN A LICITAR  

REFERENCIA: 658 PAN 2019-ADECUACIONES ELÉCTRICAS AL CENTRO INADEH SONÁ, 

VERAGUAS.  

  

Fecha: 24 de enero de 2019  

 

 

Notificamos a todos los interesados el siguiente cambio en el documento de invitación para el 

proceso competitivo de la referencia:  

  

1. En el Documento de Invitación a Licitar 658 PAN 2019, en la Sección 5a: Lista de Requisitos y 

Especificaciones Técnicas/Lista de Cantidades, El alcance de los trabajos es: 2. Taller de Soldadura, 

página 31 de 113, Se modifica a continuación:  

 

DONDE DICE:  

Ítem DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD Notas adicionales sobre el Ítem 

2 Taller de Soldadura GLOBAL 1 

- Suministro e instalación de tablero de 800 

Amperios para estaciones de soldadura (TF-3) 

con alimentación parar los tableros a habilitar, 

protectores, peinado y espacios para 

instalaciones a futuro. Ver detalles en plano. 

- Habilitar 6 estaciones para prácticas de los 

estudiantes del taller de soldadura. Cada 

estación deberá tener un tablero (P1@6) 

trifásicos de 12 circuitos, con sus protectores, 

safety switch y alimentación de acuerdo a lo 

indicado en el plano. Ver detalles en plano. 

- Cada estación deberá tener capacidad para 

conectar las máquinas de soldar, conectar el 

sistema de extracción y un tomacorriente de 

uso general. 

- Suministro, instalación y habilitar tablero 150 

Amperios para equipos (TEQ) con sus 

protectores y espacios para instalaciones a 

futuro. Ver detalles en plano. 
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- Dejar operativo el sistema de extracción 

existente. Ver detalles en plano. 

- Realizar las adecuaciones necesarias para 

habilitar el taller de soldadura utilizando como 

guía las adecuaciones solicitadas en los planos. 

 

  

DEBE DECIR:  

  

Ítem DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD Notas adicionales sobre el Ítem 

2 Taller de Soldadura GLOBAL 1 

- Suministro e instalación de tablero de 800 

Amperios para estaciones de soldadura (TF-3) 

con alimentación parar los tableros a habilitar, 

protectores, peinado y espacios para 

instalaciones a futuro. Este tablero será 

superficial y no se empotrará a la pared. Ver 

detalles en plano. 

- Habilitar 6 estaciones para prácticas de los 

estudiantes del taller de soldadura. Cada 

estación deberá tener un tablero (P1@6) 

trifásicos de 24 circuitos barra 225A, con sus 

protectores, safety switch, alimentación y 

demás componentes de acuerdo a lo 

indicado en el cuadro de carga del plano. 

Ver detalles en plano. 

La conexión a la máquina de soldar deberá ser 

tipo Plug & Socket-Straight Plug o similar, 

acorde al safety switch asignado. La misma 

será de uso pesado y suministrada con su 

respectivo enchufe de la misma marca y 

calidad. 

- Cada estación deberá tener capacidad para 

conectar las máquinas de soldar en una 

conexión trifásica, conectar una lámpara para 

la estación, conectar el sistema de extracción, 

un tomacorriente 110V de uso general y un 

tomacorriente 220V. Ver detalles en el 

plano. 

La ubicación de la lámpara e interruptor 

para encenderla permanecerán en la 

ubicación actual 

- Suministro, instalación y habilitar un tablero 

con barra de 400 Amperios/3P para equipos 

(TEQ) con sus protectores y espacios para 
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instalaciones a futuro, según cuadro de cargas 

y unifilar detallado en el plano adjunto. Ver 

detalles en plano. El contratista sólo deberá 

incluir los protectores del tablero según el 

cuadro de cargas detallado en el plano. En 

esta etapa no se incluirá los safety switch y 

su alimentación. 

- Dejar operativo el sistema de extracción 

existente. El contratista deberá incluir la 

conexión eléctrica del equipo según las 

especificación indicadas en el plano y 

acorde al manual operativo del motor 

existente. La especificación del motor del 

sistema de extracción existente es Lincoln 

Electric modelo SF2400 225V/1/60Hz 750W. 

En sitio hay 5 motores en total. 

- Realizar las adecuaciones necesarias para 

habilitar el taller de soldadura utilizando como 

guía las adecuaciones solicitadas en los planos. 

 

 

2. En el Documento de Invitación a Licitar 658 PAN 2019, en la Sección 5a: Lista de Requisitos y 

Especificaciones Técnicas/Lista de Cantidades, El alcance de los trabajos es: 4. Tablero MDP #1, 

página 31-32 de 113, Se modifica a continuación:  

 

DONDE DICE: 

Ítem DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD Notas adicionales sobre el Ítem 

4 Tablero MDP #1 UNIDAD 1 

- 1 tablero 1200 amperios 3 polos, cables 

alimentadores.  Ver plano para detalles 

- Este tablero reemplaza el MDP existente con 

barra de 400A de la acometida #1 

- El contratista deberá habilitar el tablero de 

manera que las protecciones existentes 

queden habilitadas en el nuevo MDP 

- En caso tal que alguna protección existente se 

encuentre en mal estado, el contratista deberá 

reemplazarlas 

- Todas las protecciones deberán ser entregadas 

con su debida identificación. 
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DEBE DECIR: 

 

Ítem DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD Notas adicionales sobre el Ítem 

4 Tablero MDP #2 UNIDAD 1 

- 1 tablero 1200 amperios 3 polos, cables 

alimentadores y protectores según lo 

indicado en el plano. Este será identificado 

como MDP#2. Ver plano para detalles 

- El MDP #2 nuevo deberá contar con una 

protección de 600A/3P donde será 

conectado el MDP existente. El MDP 

existente se mantendrá en su posición y 

operativo. 

- El contratista deberá incluir el suministro e 

instalación de todos los circuitos y 

conductos de acuerdo a los planos y la 

normativa local para el funcionamiento 

seguro y correcto del MDP #2. 

- En caso tal que alguna protección existente se 

encuentre en mal estado, el contratista deberá 

reemplazarlas 

-  Todas las protecciones deberán ser 

entregadas con su debida identificación. 

  

 

3. En el Documento de Invitación a Licitar 658 PAN 2019, en la Sección 5a: Lista de Requisitos y 

Especificaciones Técnicas/Lista de Cantidades, El alcance de los trabajos es: 6. Cuadro Eléctrico, 

página 32 de 113, Se modifica a continuación:  

 

DONDE DICE: 

 

Ítem DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD Notas adicionales sobre el Ítem 

6 Cuarto Eléctrico UNIDAD 1 

- Cerrar área donde se encuentran el IP #1 e IP 

#2 para evitar deterioro de los equipos. 

- El cuarto debe evitar la exposición de los 

equipos a la lluvia y otros elementos  

- El cuarto deberá tener adecuado acceso y 

ventilación, para facilitar las tareas de 

mantenimiento durante la operación 
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DEBE DECIR:  

Ítem DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD Notas adicionales sobre el Ítem 

6 
Cuarto Eléctrico 

para Ips 
UNIDAD 1 

- Cerrar área donde se encuentran el IP #1 e IP 

#2 para evitar deterioro de los equipos. 

- El cuarto debe evitar la exposición de los 

equipos a la lluvia y otros elementos 

- El cuarto deberá tener adecuado acceso y 

ventilación, para facilitar las tareas de 

mantenimiento durante la operación 

- El cuarto deberá incluir iluminación y 

deberá estar pintado con los colores de la 

institución 

- - El cuarto deberá tener un letrero de 

identificación 

 

4. En el Documento de Invitación a Licitar 658 PAN 2019, en la Sección 5a: Lista de Requisitos y 

Especificaciones Técnicas/Lista de Cantidades, El alcance de los trabajos es: página 32 de 113, Se 

ELIMINA a continuación:  

 

Ítem DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD Notas adicionales sobre el Ítem 

7 

Adecuaciones a la 

planta Generadora, 

Eléctrico 

GLOBAL 1 

- Cambio de una tubería rota 

- Cambiar 1 conector 

- Arreglo de cables a generador y caja (global) 

- Un (1) botón de parada de emergencia 

- Un (1) conexión flexible para escape 

Ver imágenes en anexo 1 para detalles 

8 

Adecuaciones a la 

Planta Generadora, 

Obra Civil 

GLOBAL 1 

- Confección de 1.50 metros de ducto de 

generador. 

- Apertura de hueco en pared y resane. 

- Acoplar ducto que viene de generador. 

- El hueco debe ser de 1.40 metros x 1.40 metros. 

- El radiador del generador es de 1.00 metro x 

1.00 metro aproximadamente. 

- El ducto debe tener lámina calibre 16, con 

dobleces estructurales y reforzado con 

ángulos, pintado en anticorrosivo y pintura 

final gris. 

- Conexión flexible de escape. 

9 
Bombas y 

Almacenamiento 
UNIDAD 1 - Suministro e instalación de placa Antivórtice 
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- Colocar las Tapas tableros del cuarto de 

bombas 

 

5. En el Documento de Invitación a Licitar 658 PAN 2019, en la Sección 5a: Lista de Requisitos y 

Especificaciones Técnicas/Lista de Cantidades, El alcance de los trabajos es: 6. Cuadro Eléctrico, 

página 33 de 113, Se modifica a continuación:  

 

DONDE DICE: 

Ítem DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD Notas adicionales sobre el Ítem 

10 
Vigaductos, Obra 

civil 
GLOBAL 1 

- 70 Metros calculados del cuarto eléctrico 

(cuarto del generador) hasta el taller de 

soldadura. 

- Son 45 metros, del punto de entrega hasta el 

cuarto eléctrico (cuarto de generador). 

- Son 30 metros para alimentación de Poste a IP 

principal. 

- Incluir las tuberías, concreto, demolición, 

excavación, relleno, rehabilitación de aceras y 

pavimentos y Botar basura. 

- Ver plano unifilar para detalles 

 

DEBE DECIR: 

Ítem DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD Notas adicionales sobre el Ítem 

10 
Vigaductos, Obra 

civil 
GLOBAL 1 

- Suministro e instalación de 52 Metros + 6 

Metros calculados del cuarto eléctrico (cuarto 

del generador) hasta el taller de soldadura. 

- Suministro e instalación de 37 Metros + 6 

Metros, del cuarto eléctrico (cuarto de 

generador) al IP principal. 

- La distancia aproximada de la línea de 

propiedad al borde de calle son 15 metros 

- Suministro e instalación e cajas de las cajas 

de paso pertinente al recorrido del 

vigaducto a suministrar e instalar. Las cajas 

deberán ser de acuerdo a los estándares de 

la compañía eléctrica para el tipo de 

instalación a realizar. 
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- Incluir las tuberías, concreto, demolición, 

excavación, relleno, rehabilitación de aceras y 

pavimentos y Botar basura. 

- Ver plano unifilar para detalles 

 

6. En el Documento de Invitación a Licitar 658 PAN 2019, en la Sección 5a: Lista de Requisitos y 

Especificaciones Técnicas/Lista de Cantidades, El alcance de los trabajos es: página 33 de 113, Se 

ADICIONA a continuación:  

 

Ítem DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD Notas adicionales sobre el Ítem 

16 

Ampliación del 

cuarto eléctrico 

existente 

GLOBAL 1 

- Eliminación del baño para convertirlo en el 

cuarto donde se ubicará el nuevo MDP 

- Las adecuación incluye eliminar todos los 

artefactos y salidas sanitarias, de manera 

que no hayan tuberías de agua dentro del 

cuarto eléctrico. 

- Se incluye la desinstalación del 

revestimiento de las paredes existentes  

- Se incluye repello de las paredes donde se 

ha desinstalado los azulejos para dejar un 

acabado similar al cuarto eléctrico 

existente. 

- Se incluye eliminar las baldosas de piso 

existentes y el suministro e instalación de 

sobre piso de cemento para que toda el área 

quede al mismo nivel.  Además se colocará 

un quicio sobre el cual se colocará el nuevo 

MDP 

- Se incluye habilitar la iluminación del cuarto 

eléctrico existente y su adición 

- - Se incluye eliminar la puerta de acceso del 

baño y colocar puerta de metal con 

ventilación. 

 

 

 



Página 8 de 18 

 

6. En el Documento de Invitación a Licitar 658 PAN 2019, en la Sección 5a: Lista de Requisitos y 

Especificaciones Técnicas/Lista de Cantidades, El alcance de los trabajos es, página 33 de 113, Se 

modifica a continuación:  

 

 

DONDE DICE: 

 

Otras consideraciones:  

1. Las distancias establecidas son en planta. El contratista será responsable de establecer las medidas 

reales que incluyan desniveles de terreno y/o distancias verticales a incluir para el cálculo del 

material  

2. Los contratistas también deberán incluir cualquier desperdicio en su costo de materiales  

3. El contratista deberá hacer las gestiones con la compañía eléctrica necesarias para poder ejecutar 

los trabajos  

4. El contratista deberá hacer las gestiones con las entidades gubernamentales locales para obtener 

los permisos y aprobaciones necesarias para ejecutar los trabajos  

5. El contratista deberá hacer las gestiones necesarias con el Cuerpo de Bomberos de la República de 

Panamá para obtener los permisos y aprobaciones necesarias para ejecutar los trabajos.  

6. El contratista deberá tener y aplicar un plan de seguridad ocupacional y laboral a implementar 

durante la realización de los trabajos. Este plan debe estar a disposición del PNUD de ser solicitado.  

7. El Contratista deberá proveer todo el personal, los materiales y equipos para realizar los trabajos  

8. Los materiales seguirán los estándares técnicos NEMA (National Electrical Manufacturers 

Association) para la protección de personas contra el contacto involuntario y a la protección frente 

a influencias externas equivalente al sitio de instalación. 

9. Las instalaciones eléctricas deberán ser instaladas de manera que sean seguras para la operación y 

mantenimiento del mismo por parte del INADEH. 

10. Las obras civiles deberán ser respaldas por el personal idóneo competente para la misma. 

 

DEBE DECIR: 

 

Otras consideraciones: 

1. Las distancias establecidas son en planta. El contratista será responsable de establecer las medidas 

reales que incluyan desniveles de terreno y/o distancias verticales a incluir para el cálculo del 

material 

2. Los contratistas también deberán incluir cualquier desperdicio en su costo de materiales 

3. El contratista deberá hacer las gestiones con la compañía eléctrica necesarias para poder ejecutar 

los trabajos 

4. El contratista deberá hacer las gestiones con las entidades gubernamentales locales para obtener 

los permisos y aprobaciones necesarias para ejecutar los trabajos 

5. El contratista deberá hacer las gestiones necesarias con el Cuerpo de Bomberos de la República de 

Panamá para obtener los permisos y aprobaciones necesarias para ejecutar los trabajos. 

6. El contratista deberá tener y aplicar un plan de seguridad ocupacional y laboral a implementar 

durante la realización de los trabajos. Este plan debe estar a disposición del PNUD de ser solicitado. 

7. El Contratista deberá proveer todo el personal, los materiales y equipos para realizar los trabajos 

8. Los materiales seguirán los estándares técnicos  UL y NEMA (National Electrical Manufacturers 

Association) para la protección de personas contra el contacto involuntario y a la protección 

frente a influencias externas equivalente al sitio de instalación. 
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9. Las instalaciones eléctricas deberán ser instaladas de manera que sean seguras para la operación y 

mantenimiento del mismo por parte del INADEH. 

10. Las obras civiles deberán ser respaldas por el personal idóneo competente para la misma. 

11. El contratista entregará la literatura técnica del material a utilizar en la obra al PNUD antes 

de iniciar los trabajos, para ser aprobado 

12. El contratista esta obligado a restaurar todas las áreas en las cuales se realicen  los trabajos 

descritos en este contrato. La restauración será integral total y nítida incluyendo los acabados 

de cada área 

13. Todas las tuberías eléctricas que queden expuestas hasta una altura de 1.80m, deben ser 

embutidas en pared o enchapadas. 

 

 

7. En el Documento de Invitación a Licitar 658 PAN 2019, en la Sección 5a: Lista de Requisitos y 

Especificaciones Técnicas/Lista de Cantidades, Términos de Referencia- I. ANEXO 1 – Fotos del Sitio 

página 41-48 de 113, Se modifica para eliminar la sección de GENERADOR ELECTRICO, como 

se observa a continuación: 
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I. ANEXO 1 – Fotos del Sitio 

 

TALLER DE SOLDADURA 

      

Estación de trabajo en taller de 

soldadura 

Lámparas a reemplazar por diseño 

antipolvo LED 
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Tablero TF-3 a 

actualizar  

Sexta Estación de 

soldadura a modificar 

Tablero P-6  
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Acometida #2 

Acometida para Planta Eléctrica  
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Acometida #1 

Acometida principal del Centro  
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UBICACIÓN REGIONAL SONÁ 
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INADEH  

SONÁ 

SONÁ 

UBICACIÓN DEL CENTRO INADEH 

SONÁ 
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INADEH  

SONÁ 

SONÁ UBICACIÓN DEL CENTRO INADEH 

SONÁ 
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8. En el Documento de Invitación a Licitar 658 PAN 2019, ANEXO 2, PLANOS, página 113 de 113, 

Se modifica a continuación  

 

DONDE DICE: 

 

PLANOS:  

• E-1  

• E-2  

• E-3  

• E-4  

• E-5  

 

DEBE DECIR: 
 

PLANOS:  

• E-1 (ACTUALIZADO 23 de enero de 2019) 

• E-2 (ACTUALIZADO 23 de enero de 2019) 

• E-3 (ACTUALIZADO 23 de enero de 2019) 

• E-4 (ACTUALIZADO 23 de enero de 2019) 

• E-5 (ACTUALIZADO 23 de enero de 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fin del documento* 


