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Протокол предварительной конференции по тендеру 

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА «РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ 
ПО КАНАЛУ "ДАРЁЛИК АРНА” В ЯНГИБАЗАРСКОМ И УРГЕНЧСКОМ РАЙОНАХ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Дата: 12 февраля 2019 
Время: 11:00 (GMT +5, ташкентское время) 
Место:   4, ул. Тарас Шевченко, 100029, Ташкент 
Участники: Представители Отдела закупок Головного офиса ПРООН, Проект EU Water, 

заинтересованные компании 

ПРЕДЫСТОРИЯ БРИФИНГА:  

ПРООН в Узбекистане объявил Тендер на строительство объекта в рамках ITB/001/19 «Реконструкция 

внешнего электроснабжения насосных станций по каналу "Дарёлик Арна” в Янгибазарском и Ургенчском 

районах Хорезмской области». В связи с этим, потенциальные участники тендера были приглашены на 

предварительную конференцию, которая была проведена 12 февраля 2019 года в 11:00. Целью 

конференции является разъяснение условий тендера и ответ на вопросы участников встречи.  

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВСТРЕЧИ: 

Представитель отдела закупок ПРООН кратко описал процедуры для представления предложений, 

наиболее важные требования запроса на предложение и другие условия.  

Были подробно описаны следующие важные вопросы: 

• Оплата будет производиться в долларах США и узбекских сумах. Для местных компаний 
(юридический адрес в Узбекистане) оплата будет производиться только в узб. сумах. 

• Крайний срок подачи тендерных предложений не позднее 18:00 часов (GMT +5) 28 февраля 2019. 

• Участникам следует руководствоваться приложением Раздела 5а: Список требований и технических 
спецификаций/Смета. 

• Схема и чертежи общедоступны и размещены на вебсайте http://procurement-
notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=53016. 

• Срок действия предложения 120 дней. 

• Участникам тендера рекомендуется внимательно изучить Инструкцию для участников тендера в 
Разделе 2 тендерного документа по подготовке заявок. Участники тендера должны обратить 
внимание на инструкцию по конфликту интересов, созданию совместного предприятия или 
консорциума, авансовым платежам, инструменту финансового обеспечения. 

• Оценка поступивших предложений будет проходить в три этапа и тендерные предложения будут 
оцениваться независимой комиссий, созданной ПРООН. 

• Минимальный годовой оборот участника должен быть равный 150,000 долларов США за последние 
3 года, коэффициент ликвидности выше 1.  

• Гарантия исполнения должна быть представлена до подписания контракта в сумме 10% от общей 
суммы контракта на период гарантийного срока (гарантийный срок 12 месяцев).   

• Если авансовая сумма превышает 30 000 долларов США участник тендера должен предоставить 
банковскую гарантию на всю сумму авансового платежа.  

• Требуется представить CV или резюме основных специалистов для выполнения работ: 
Руководитель, ответственный за этот проект (для осуществления контроля выполнения объема 
работ).    

http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=53016
http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=53016
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• Представить сертификат качества (например, ISO и т.д.) и/или другие аналогичные сертификаты, 
аккредитации, награды и благодарности, полученные участником тендера, при наличии таковых.  

• Представить свидетельство о создании/регистрации предприятия или аналогичные документы. 

• Представить список и стоимость аналогичных по сложности работ за последние 3 года и контактные 
данные ответственных за эти контракты. 

• Представить копию финансового/бухгалтерского отчета за последние 3 года для определения 
коэффициента ликвидности. 

• Срок гарантии качества на оборудование составляет двадцать четыре (24) месяца с момента 
подписания акта приемки объекта в эксплуатацию. 

• Участник тендера должен представить письмо о финансовом положении компании выданного 
обслуживающим банком, а не банком из третьей страны или финансовым учреждением.  

• Участник тендера должен представить заверенную копию технических паспортов и других 
документов, подтверждающих право собственности Заявителя на строительную технику согласно 
списку, приведенного в приложение «Техническая спецификация», раздел 5А. В ином случае, 
необходимо предоставить копию действующего договора на аренду требуемой техники. 
 

• Оплата местным Поставщикам (юридический адрес в Узбекистане) в узб. сумах в следующих этапах:  

1. Оплата будет производится путем предоплаты в узбекских сумах в размере 15% после 
подписания контракта обеими сторонами;  

2. 35% финансирования за фактически выполненный объем работ не менее 50% от общего объема 
работ;  

3. 15% финансирования за фактически выполненный объем работ не менее 65% от общего объема 
работ;  

4. 35% после завершения всего строительных работ на 100%.  

 

№ 
п/п 

Вопрос Ответ  

1 Выявлены не соответствия между объёмами 
работ и ценовым предложением. Каким 
документом руководствоваться при подаче 
предложений? 

Рассмотрев поставленный вопрос сообщаем, что в 
результате технического сбоя в русской версии 
тендера в форме F «Прайс лист» указанные 
объёмы работ не соответствуют разделу «Объёмы 
работ».  
В английской версии тендера раздел «Объёмы 
работ» и форма F «Прайс лист» идентичны. 
При этом ставим в известность, что русская версия 
документа является неофициальной и в случае 
расхождений, текст на английском языке 
превалирует (смотрите титульную страницу 
тендерной документации). 
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Поэтому при заполнении формы F «Прайс лист» 
следует руководствоваться видам работ 
определённым разделом «Объёмы работ». 
Соответствующие изменения будут внесены в 
форму F «Прайс лист» русской версии тендерной 
документации. 

2 В пояснительной записке отражен монтаж 
подстанций в количестве 8 ед., а в объёмах 
работ-7. Где правильно? 

В пояснительной записке учтены объёмы работ 
всего объекта. Тендером предусмотрено 
строительство 1-ой очереди объекта и в объёмах 
работ указан монтаж 7-ми подстанций. 

3 Объёмы работ не соответствуют рабочим 
чертежам 

Данное расхождение обусловлено тем, что 
рабочие чертежи представлены на строительство 
всего объекта, в то время как тендер объявлен на 
строительство 1 очереди.  
В этой связи следует руководствоваться объемом 
работ, приведенных в тендерном документе. 

4 Отсутствуют земляные работы на монтаж 
стоек и фундаментов для трансформаторных 
подстанций, для монтажа всех заземляющих 
устройств. 

Проектная документация, а также перечень 
строительных материалов разработаны 
проектным институтом исходя из действующих 
норм и правил в строительстве. Рабочий проект 
прошёл экспертизу и получил положительное 
экспертное заключение. 
Номенклатура конструкций и оборудования, 
указанных в рабочем проекте, не меняется. В этой 
связи, расчёт стоимости строительно-монтажных 
работ необходимо производить согласно формы F 
«Прайс лист», приведенной в тендерной 
документации. 

5 К пункту «62» нет стоимости материалов, т.е. 
не учтены кабельные концевые муфты для 10 
кВ кабеля 

Проектная документация, а также перечень 
строительных материалов подготовлен 
проектным институтом исходя из действующих 
норм и правил в строительстве. Рабочий проект 
прошёл экспертизу и получил положительное 
экспертное заключение. Предусмотренные 
железобетонные плиты для анкерных ж/б опор не 
сняты с производства т.к. они применяются 
согласно типовому проекту и выпускаются 
индустрией республики. 
В этой связи следует руководствоваться объемом 
работ, приведенных в тендерном документе.  

6 К пункту «75» нет стоимости материалов, т.е. 
отсутствует кабельная продукция, не указаны 
тип, сечение и метраж кабеля. 

Проектная документация, а также перечень 
строительных материалов подготовлен 
проектным институтом исходя из действующих 
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норм и правил в строительстве. Рабочий проект 
прошёл экспертизу и получил положительное 
экспертное заключение. Предусмотренные 
железобетонные плиты для анкерных ж/б опор не 
сняты с производства т.к. они применяются 
согласно типовому проекту и выпускаются 
индустрией республики. 
В этой связи следует руководствоваться объемом 
работ, приведенных в тендерном документе. 

7 К пункту «113» нет стоимости материалов, 
т.е. не указаны тип, сечение и метраж 
провода. 
В разделе «АСКУЭ в ячейке» не включено:  
1. Стоимость программного обеспечения, 
2.Пусконаладочные работы по настройке, 
проверки, отладке, сдачи АСКУЭ  

Проектная документация, а также перечень 
строительных материалов подготовлен 
проектным институтом исходя из действующих 
норм и правил в строительстве. Рабочий проект 
прошёл экспертизу и получил положительное 
экспертное заключение. Предусмотренные 
железобетонные плиты для анкерных ж/б опор не 
сняты с производства т.к. они применяются 
согласно типовому проекту и выпускаются 
индустрией республики. 
В этой связи следует руководствоваться объемом 
работ, приведенных в тендерном документе. 

8 Отсутствует кабельная продукция, её монтаж, 
разделки, монтаж наконечников и 
подключение к конденсаторным установкам 
УКМ – 16 шт 

Проектная документация, а также перечень 
строительных материалов подготовлен 
проектным институтом исходя из действующих 
норм и правил в строительстве. Рабочий проект 
прошёл экспертизу и получил положительное 
экспертное заключение. Предусмотренные 
железобетонные плиты для анкерных ж/б опор не 
сняты с производства т.к. они применяются 
согласно типовому проекту и выпускаются 
индустрией республики. 
В этой связи следует руководствоваться объемом 
работ, приведенных в тендерном документе. 

9 К пункту «202» нет стоимости материалов, 
т.е. не указаны тип, сечение и метраж 
провода. 

Проектная документация, а также перечень 
строительных материалов подготовлен 
проектным институтом исходя из действующих 
норм и правил в строительстве. Рабочий проект 
прошёл экспертизу и получил положительное 
экспертное заключение. Предусмотренные 
железобетонные плиты для анкерных ж/б опор не 
сняты с производства т.к. они применяются 
согласно типовому проекту и выпускаются 
индустрией республики. 
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В этой связи следует руководствоваться объемом 
работ, приведенных в тендерном документе. 

10 В разделе «АСКУЭ ТП» не включено:  
1. Стоимость и монтаж модемов,  
2. Пусконаладочные работы по настройке, 
проверки, отладке, сдачи АСКУЭ  

Проектная документация, а также перечень 
строительных материалов подготовлен 
проектным институтом исходя из действующих 
норм и правил в строительстве. Рабочий проект 
прошёл экспертизу и получил положительное 
экспертное заключение. Предусмотренные 
железобетонные плиты для анкерных ж/б опор не 
сняты с производства т.к. они применяются 
согласно типовому проекту и выпускаются 
индустрией республики. 
В этой связи следует руководствоваться объемом 
работ, приведенных в тендерном документе. 

11 Не соответствие количества концевых 
заделок по пункту «229» и кабельных 
наконечников по пунктам «234 и 235», Общее 
количество наконечников должно быть 
больше количества заделок 3-4-5 раз (в 
зависимости от количества жил кабеля), 
отсутствует подключение жил кабелей. 

Проектная документация, а также перечень 
строительных материалов подготовлен 
проектным институтом исходя из действующих 
норм и правил в строительстве. Рабочий проект 
прошёл экспертизу и получил положительное 
экспертное заключение. Предусмотренные 
железобетонные плиты для анкерных ж/б опор не 
сняты с производства т.к. они применяются 
согласно типовому проекту и выпускаются 
индустрией республики. 
В этой связи следует руководствоваться объемом 
работ, приведенных в тендерном документе. 

12 К пункту «236» нет обратной засыпки. Проектная документация, а также перечень 
строительных материалов подготовлен 
проектным институтом исходя из действующих 
норм и правил в строительстве. Рабочий проект 
прошёл экспертизу и получил положительное 
экспертное заключение. Предусмотренные 
железобетонные плиты для анкерных ж/б опор не 
сняты с производства т.к. они применяются 
согласно типовому проекту и выпускаются 
индустрией республики. 
В этой связи следует руководствоваться объемом 
работ, приведенных в тендерном документе. 

13 Не соответствие количества концевых 
заделок по пункту «239» и кабельных 
наконечников по пунктам «244 и 245», Общее 
количество наконечников должно быть 
больше количества 

Проектная документация, а также перечень 
строительных материалов подготовлен 
проектным институтом исходя из действующих 
норм и правил в строительстве. Рабочий проект 
прошёл экспертизу и получил положительное 
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экспертное заключение. Предусмотренные 
железобетонные плиты для анкерных ж/б опор не 
сняты с производства т.к. они применяются 
согласно типовому проекту и выпускаются 
индустрией республики. 
В этой связи следует руководствоваться объемом 
работ, приведенных в тендерном документе. 

14 По пункту «247» монтаж кабеля должен быть 
массой до 2 кг, а не до 1 кг 

Проектная документация, а также перечень 
строительных материалов подготовлен 
проектным институтом исходя из действующих 
норм и правил в строительстве. Рабочий проект 
прошёл экспертизу и получил положительное 
экспертное заключение. Предусмотренные 
железобетонные плиты для анкерных ж/б опор не 
сняты с производства т.к. они применяются 
согласно типовому проекту и выпускаются 
индустрией республики. 
В этой связи следует руководствоваться объемом 
работ, приведенных в тендерном документе. 

15 Не соответствие количества концевых 
заделок по пункту «249» и кабельных 
наконечников по пунктам «254 и 255», Общее 
количество наконечников должно быть 
больше количества заделок 3-4-5 раз (в 
зависимости от количества жил кабеля), 
отсутствует подключение жил кабелей. 

Проектная документация, а также перечень 
строительных материалов подготовлен 
проектным институтом исходя из действующих 
норм и правил в строительстве. Рабочий проект 
прошёл экспертизу и получил положительное 
экспертное заключение. Предусмотренные 
железобетонные плиты для анкерных ж/б опор не 
сняты с производства т.к. они применяются 
согласно типовому проекту и выпускаются 
индустрией республики. 
В этой связи следует руководствоваться объемом 
работ, приведенных в тендерном документе. 

16 В пункте «251» количество должно быть 48 м Проектная документация, а также перечень 
строительных материалов подготовлен 
проектным институтом исходя из действующих 
норм и правил в строительстве. Рабочий проект 
прошёл экспертизу и получил положительное 
экспертное заключение. Предусмотренные 
железобетонные плиты для анкерных ж/б опор не 
сняты с производства т.к. они применяются 
согласно типовому проекту и выпускаются 
индустрией республики. 
В этой связи следует руководствоваться объемом 
работ, приведенных в тендерном документе. 
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17 По пункту «257» монтаж кабеля должен быть 
массой до 2 кг, а не до 1 кг 

Проектная документация, а также перечень 
строительных материалов подготовлен 
проектным институтом исходя из действующих 
норм и правил в строительстве. Рабочий проект 
прошёл экспертизу и получил положительное 
экспертное заключение. Предусмотренные 
железобетонные плиты для анкерных ж/б опор не 
сняты с производства т.к. они применяются 
согласно типовому проекту и выпускаются 
индустрией республики. 
В этой связи следует руководствоваться объемом 
работ, приведенных в тендерном документе. 

18 Не соответствие количества концевых 
заделок по пункту «259» и кабельных 
наконечников по пунктам «264 и 265», Общее 
количество наконечников должно быть 
больше количества заделок 3-4-5 раз (в 
зависимости от количества жил кабеля), 
отсутствует подключение жил кабелей. 

Проектная документация, а также перечень 
строительных материалов подготовлен 
проектным институтом исходя из действующих 
норм и правил в строительстве. Рабочий проект 
прошёл экспертизу и получил положительное 
экспертное заключение. Предусмотренные 
железобетонные плиты для анкерных ж/б опор не 
сняты с производства т.к. они применяются 
согласно типовому проекту и выпускаются 
индустрией республики. 
В этой связи следует руководствоваться объемом 
работ, приведенных в тендерном документе. 

19 По пункту «267» монтаж кабеля должен быть 
массой до 2 кг, а не до 1 кг 

Проектная документация, а также перечень 
строительных материалов подготовлен 
проектным институтом исходя из действующих 
норм и правил в строительстве. Рабочий проект 
прошёл экспертизу и получил положительное 
экспертное заключение. Предусмотренные 
железобетонные плиты для анкерных ж/б опор не 
сняты с производства т.к. они применяются 
согласно типовому проекту и выпускаются 
индустрией республики. 
В этой связи следует руководствоваться объемом 
работ, приведенных в тендерном документе. 

20 Не соответствие количества концевых 
заделок по пункту «269» и кабельных 
наконечников по пунктам «257 и 275», Общее 
количество наконечников должно быть 
больше количества заделок 3-4-5 раз (в 
зависимости от количества жил кабеля), 
отсутствует подключение жил кабелей. 

Проектная документация, а также перечень 
строительных материалов подготовлен 
проектным институтом исходя из действующих 
норм и правил в строительстве. Рабочий проект 
прошёл экспертизу и получил положительное 
экспертное заключение. Предусмотренные 
железобетонные плиты для анкерных ж/б опор не 
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сняты с производства т.к. они применяются 
согласно типовому проекту и выпускаются 
индустрией республики. 
В этой связи следует руководствоваться объемом 
работ, приведенных в тендерном документе. 

21 По пункту «278» монтаж кабеля должен быть 
массой до 1 кг, а не до 2 кг 

Проектная документация, а также перечень 
строительных материалов подготовлен 
проектным институтом исходя из действующих 
норм и правил в строительстве. Рабочий проект 
прошёл экспертизу и получил положительное 
экспертное заключение. Предусмотренные 
железобетонные плиты для анкерных ж/б опор не 
сняты с производства т.к. они применяются 
согласно типовому проекту и выпускаются 
индустрией республики. 
В этой связи следует руководствоваться объемом 
работ, приведенных в тендерном документе. 

22 Не соответствие количества концевых 
заделок по пункту «279» и кабельных 
наконечников по пунктам «284 и 255», Общее 
количество наконечников должно быть 
больше количества заделок 3-4-5 раз в 
зависимости от количества жил кабеля), 
отсутствует подключение жил кабелей. 

Проектная документация, а также перечень 
строительных материалов подготовлен 
проектным институтом исходя из действующих 
норм и правил в строительстве. Рабочий проект 
прошёл экспертизу и получил положительное 
экспертное заключение. Предусмотренные 
железобетонные плиты для анкерных ж/б опор не 
сняты с производства т.к. они применяются 
согласно типовому проекту и выпускаются 
индустрией республики. 
В этой связи следует руководствоваться объемом 
работ, приведенных в тендерном документе. 

23 Не соответствие количества концевых 
заделок по пункту «291» и кабельных 
наконечников по пунктам «288 и 289», Общее 
количество наконечников должно быть 
больше количества заделок 3-4-5 раз (в 
зависимости от количества жил кабеля), 
отсутствует подключение жил кабелей. 

Проектная документация, а также перечень 
строительных материалов подготовлен 
проектным институтом исходя из действующих 
норм и правил в строительстве. Рабочий проект 
прошёл экспертизу и получил положительное 
экспертное заключение. Предусмотренные 
железобетонные плиты для анкерных ж/б опор не 
сняты с производства т.к. они применяются 
согласно типовому проекту и выпускаются 
индустрией республики. 
В этой связи следует руководствоваться объемом 
работ, приведенных в тендерном документе. 

24 Не соответствие количества концевых 
заделок по пункту «7 и кабельных 

Проектная документация, а также перечень 
строительных материалов подготовлен 
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наконечников по пунктам «294 и 295», Общее 
количество наконечников должно быть 
больше количества заделок 3-4-5 раз (в 
зависимости от количества жил кабеля) 
отсутствует подключение жил кабелей. 

проектным институтом исходя из действующих 
норм и правил в строительстве. Рабочий проект 
прошёл экспертизу и получил положительное 
экспертное заключение. Предусмотренные 
железобетонные плиты для анкерных ж/б опор не 
сняты с производства т.к. они применяются 
согласно типовому проекту и выпускаются 
индустрией республики. 
В этой связи следует руководствоваться объемом 
работ, приведенных в тендерном документе. 

25 Не соответствие количества концевых 
заделок по пункту «301» и кабельных 
наконечников по пунктам «9, Общее 
количество наконечников должно быть 
больше количества заделок 3-4-5 раз (в 
зависимости от количества жил кабеля) 
отсутствует подключение жил кабелей. 

Проектная документация, а также перечень 
строительных материалов подготовлен 
проектным институтом исходя из действующих 
норм и правил в строительстве. Рабочий проект 
прошёл экспертизу и получил положительное 
экспертное заключение. Предусмотренные 
железобетонные плиты для анкерных ж/б опор не 
сняты с производства т.к. они применяются 
согласно типовому проекту и выпускаются 
индустрией республики. 
В этой связи следует руководствоваться объемом 
работ, приведенных в тендерном документе. 

26 В пункте «323» количество должно быть 3 шт, 
а не 1 шт 

Проектная документация, а также перечень 
строительных материалов подготовлен 
проектным институтом исходя из действующих 
норм и правил в строительстве. Рабочий проект 
прошёл экспертизу и получил положительное 
экспертное заключение. Предусмотренные 
железобетонные плиты для анкерных ж/б опор не 
сняты с производства т.к. они применяются 
согласно типовому проекту и выпускаются 
индустрией республики. 
В этой связи следует руководствоваться объемом 
работ, приведенных в тендерном документе. 

27 В пункте «351» количество должно быть 78 
шт, а не 26 шт, так как количество жил в 
кабелях 6-10кВ – три фазы. 

Проектная документация, а также перечень 
строительных материалов подготовлен 
проектным институтом исходя из действующих 
норм и правил в строительстве. Рабочий проект 
прошёл экспертизу и получил положительное 
экспертное заключение. Предусмотренные 
железобетонные плиты для анкерных ж/б опор не 
сняты с производства т.к. они применяются 
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согласно типовому проекту и выпускаются 
индустрией республики. 
В этой связи следует руководствоваться объемом 
работ, приведенных в тендерном документе. 

28 В разделе АСКУЭ в ячейке отсутствует 
концентратор данных CGZO40-1J и его 
монтаж 

Проектная документация, а также перечень 
строительных материалов подготовлен 
проектным институтом исходя из действующих 
норм и правил в строительстве. Рабочий проект 
прошёл экспертизу и получил положительное 
экспертное заключение. Предусмотренные 
железобетонные плиты для анкерных ж/б опор не 
сняты с производства т.к. они применяются 
согласно типовому проекту и выпускаются 
индустрией республики. 
В этой связи следует руководствоваться объемом 
работ, приведенных в тендерном документе. 

29 В разделе АСКУЭ в ТП отсутствует монтаж 
концентратора данных в кол-ве 8 шт. 

Проектная документация, а также перечень 
строительных материалов подготовлен 
проектным институтом исходя из действующих 
норм и правил в строительстве. Рабочий проект 
прошёл экспертизу и получил положительное 
экспертное заключение. Предусмотренные 
железобетонные плиты для анкерных ж/б опор не 
сняты с производства т.к. они применяются 
согласно типовому проекту и выпускаются 
индустрией республики. 
В этой связи следует руководствоваться объемом 
работ, приведенных в тендерном документе. 

30 В прилагаемой структурной схеме не 
показаны КТПС -40/0,4 и КТПС-25/0,4 

Данные существующие КТПС обеспечивают 
электроэнергией жителей махалли и к объекту 
никакого отношения не имеют. 

31 Согласно особым условиям подрядчик 
должен иметь на объекте 
автогидроподъёмник, экскаватор и 
бульдозер хотя их использование на 
строительстве минимальное, что не 
покрывает их доставку на объект.  

Минимальное использование не означает нет 
необходимости. Вместе с тем, количество техники 
определено проектом организации строительства 
и согласно техническому заданию указано их 
наличие у подрядчика для выполнения требуемых 
работ. В этой связи подрядной организации 
необходимо обеспечить наличие требуемой 
техники и демонстрировать их присутствие 
посредством предоставления технических 
паспортов, подтверждающих собственность или 
договора на аренду данной техники на период 
контракта.    
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32 В тендерных документах предусмотрено 
использование железобетонных 
конструкций, приборов учёта, которые на 
сегодняшний день не выпускаются и не 
применяются в строительстве. Как быть? 

Проектная документация, а также перечень 
строительных материалов подготовлен 
проектным институтом исходя из действующих 
норм и правил в строительстве.  
Предусмотренные железобетонные плиты для 
анкерных болтов не сняты с производства т.к. они 
применяются согласно типовому проекту и 
выпускаются индустрией республики. 
В случае если предусмотренные проектом 
приборы учёта не выпускаются, то можно 
предложить альтернативное оборудование, 
спецификация который не должна быть хуже 
запрошенной тендером.  

33 Рабочий проект согласован с энерго 
надзором области в целом. Так как будет 
строится только 1-ая очередь строительства 
без согласования данной организацией, то 
при его сдаче могут возникнуть проблемы. 
Как быть?  

Данный вопрос будет решён ПРООН и проектной 
организацией в рабочем порядке. 

34 В тендерном документе указано, что ПРООН 
освобожден от уплаты НДС. Можно ли 
получить подтверждающий документ? 

Да, можно. Подтверждающее письмо от МИДа 
будет представлено участникам по э-почте.   

35 Условия оплаты, изложенные в тендерном 
документе, ограничивают возможности 
участия компаний и так как компании не 
могут инвестировать все свои средства в один 
строительный проект. Кроме этого, 80% 
средств будут израсходованы на закуп 
оборудования.  В связи с этим, может-ли 
ПРООН изменить условия оплаты: путем 
поэтапной оплаты за фактически 
выполненный объем работ после получения 
предоплаты. 

Условие оплаты меняется на следующее: 
Оплата местным Поставщикам (юридический 
адрес в Узбекистане) в узб. сумах в следующих 
этапах: 
1. 20% предоплата после подписания контракта 
обеими сторонами, при этом требование по 
предоставлению банковской гарантии на 
авансовый платеж, описанный в тендерном 
документе, остается без изменения.  
2. Ежемесячное финансирование за фактически 
выполненный объем работ после подписания 
актов выполненных работ обеими сторонами и 
представления счетов на оплату. 
 
Для иностранных поставщиков в долларах США 
(зарегистрированных вне Узбекистана): 
Ежемесячное финансирование за фактически 
выполненный объем работ после подписания 
актов выполненных работ обеими сторонами и 
представления счетов на оплату. 

36 Какой срок контракта?  180 календарных дней. 
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37 Щиты Управления Насосами (ЩУН) 
устанавливаются? 

Новые щиты управления насосами при 
строительстве 1-ой очереди объекта 
устанавливаться не будут. Соответствующие 
изменения будут внесены в форму F «Прайс лист» 
русской версии тендерной документации. 

38 Когда намечается подписание контракта? Так 
как 5 км строительного объекта проходит 
через поля фермерских хозяйств.  
Строящаяся ВЛ частично проходит по полям, 
на которых с мая по октябрь осуществляется 
выращивание и сбор урожая 
сельскохозяйственных культур.  Если 
строительные работы попадут в этот период, 
у подрядчика не будет возможности 
выполнить работы в установленный срок.  

Ожидаемая дата начала контракта 24 мая 2019г.  
 
 
Данный вопрос будет решён ПРООН в рабочем 
порядке. Доступ к объекту обеспечится ПРООН. 

39 Может ли участник тендера присутствовать 
при вскрытии тендерных предложений?  

Да, можно. Письмо о заинтересованности в 
участии при вскрытии тендерных предложений 
необходимо отправить до истечения крайнего 
срока подачи предложений на pu.uz@undp.org. 
При этом, необходимо указать ФИО и должность 
представителя компании заявителя. От одной 
компании может участвовать один представитель. 
Представителю компании необходимо иметь при 
себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность (водительское 
удостоверение или военный билет).   

40 Что означает нижеследующее предложение? 
 
ПРООН оставляет за собой право изменить 
количество товаров и/или услуг на момент 
заключения контракта, максимум до 25% 
(двадцати пяти процентов) от общего 
предложения, без каких-либо изменений в 
цене за единицу товаров/услуг или в других 
положениях и условиях. 

ПРООН имеет право изменить количество объема 
работ без изменения в цене за единицу и в других 
положениях и условиях до 25% (двадцати пяти 
процентов) от общего предложения. 

41 Нужно ли представить подтверждающее 
письмо о том, что нет конфликта интересов?   

Да нужно.  
Смотрите РАЗДЕЛ 4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ стр. 19 
Конфликт интересов: в соответствии с пунктом 4 
Приглашения к участию в тендере (ПУТ). 

42 Можно ли продлить срок подачи тендерных 
предложений?  

После рассмотрения предложения ПРООН 
принял решение продлить срок подачи 
тендерных предложений до 11 марта 2019г. 
18:00 (ташкентского времени).    

mailto:pu.uz@undp.org
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Примечания: 
1. Протокол конференции будет размещен на веб-сайте уведомление о закупках ПРООН и все 

соответствующие документы ITB/001/19 будут также размещены на следующем вебсайте: 

http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=53016  

2. Все вопросы касательно данного тендера должны направляться в письменном виде на электронную 

почту pu.uz@undp.org  до истечения крайнего срока подачи. 

 

 

http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=53016
mailto:pu.uz@undp.org

