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Satelit

Postojeći TK
priključak na
fasadi objekta

Glavni projekat adaptacije
Format: Razmjera:

Br.priloga: Br.strane:
38.1

Elektrotehnički projekat- slaba struja 580x450

April 2020.

                     Osnova novoprojektovanog stanja: Instalacije SKS i
RTV/SAT sistema i sistema automatske dojave požara

Suteren objekta doma penzionera
(adaptacija za potrebe dnevnog boravka)

Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Ana Zogović, spec.sci.arh

ul. Buda Tomovića bb, Kolašin

DRUŠTVO ZA INŽENJERING I PROJEKTOVANJE
mob.tel +38267208405
Ul.Moskovska br.169, 81 000 Podgorica
e-mail:officeintecon@gmail.com
web: www.intecon.me

1:50

RJ-45 Cat.6 modularna utičnica 1M

FTP cat.6 provodnik do RJ-45 priključnica

RG-6/CU 75Ω provodnik
TK-GM 3x4x0.6 privodni kabal od TK priključnog mjesta

LEGENDA SIMBOLA
Simbol Opis Izgled

Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.

Saradnik/ci:

PROJEKTANT FAZE: Investitor:

Objekat: Lokacija:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Dio tehničke dokumentacije:

Prilog:

Odgovorni inženjer:

Glavni inženjer:

WIRELESS

Access point
WIRELESS

4/h=0.9m
3/h=0.9m
2/h=0.9m

IK1/h=0.9m

L1.D.1

L1.RJ.1/h=1.5m

L1.TD.1

L1.D.2

L1.D.3

L1
.R

J.4
/h=

1.5
m

L1
.R

J.2
/h=

1.5
m

L1.D.5

L1.RJ.3/h=1.5m

PPC/h=1.5m

L1.D.4

SS1/h=2.8m

US1/h=2.4m

RTV/SAT priključnica 2M

Konvencionalna protivpožarna centrala

Optički detektor dima

Termodiferencijalni detektor

Ručni javljač

Unutrašnja konvencionalna sirena

Spoljašnja konvencionalna sirena

JH(St)H 2x2x0.8 mm² provodnik za detektore
LiHCH 2x1.5 mm² FE180/E90 provodnik za sirene

Petar Bošković, spec.sci.el.
br.lic.UPI 105/2175-56/2
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RJ-45 Cat.6 modularna utičnica 1M

FTP cat.6 provodnik do RJ-45 priključnica

IK1 2

TK-GM 5x4x0.6 privodni kabal od TK priključnog mjesta

LEGENDA SIMBOLA
Simbol Opis Izgled

Glavni projekat adaptacije
Format: Razmjera:

Br.priloga: Br.strane:
39.2

Elektrotehnički projekat- slaba struja 210x297

April 2020.

                     Blok šema SKS sistema

Suteren objekta doma penzionera
(adaptacija za potrebe dnevnog boravka)

Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Ana Zogović, spec.sci.arh

ul. Buda Tomovića bb, Kolašin

DRUŠTVO ZA INŽENJERING I PROJEKTOVANJE
mob.tel +38267208405
Ul.Moskovska br.169, 81 000 Podgorica
e-mail:officeintecon@gmail.com
web: www.intecon.me

Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.

Saradnik/ci:

PROJEKTANT FAZE: Investitor:

Objekat: Lokacija:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Dio tehničke dokumentacije:

Prilog:

Odgovorni inženjer:

Glavni inženjer:

Postojeći TK priključak na fasadi objekta

3 4 3' 2'-AP4'
WIRELESS

Access point
WIRELESS

Petar Bošković, spec.sci.el.
br.lic.UPI 105/2175-56/2



RG-6/CU 75Ω provodnik

RTV/SAT priključnica 2M

Satelit

1

Blok šema RTV/SAT sistema

LEGENDA SIMBOLA
Simbol Opis Izgled

Glavni projekat adaptacije
Format: Razmjera:

Br.priloga: Br.strane:
40.3

Elektrotehnički projekat- slaba struja 210x297

April 2020.

Suteren objekta doma penzionera
(adaptacija za potrebe dnevnog boravka)

Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Ana Zogović, spec.sci.arh

ul. Buda Tomovića bb, Kolašin

DRUŠTVO ZA INŽENJERING I PROJEKTOVANJE
mob.tel +38267208405
Ul.Moskovska br.169, 81 000 Podgorica
e-mail:officeintecon@gmail.com
web: www.intecon.me

Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.

Saradnik/ci:

PROJEKTANT FAZE: Investitor:

Objekat: Lokacija:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Dio tehničke dokumentacije:

Prilog:

Odgovorni inženjer:

Glavni inženjer:

Petar Bošković, spec.sci.el.
br.lic.UPI 105/2175-56/2



Fasada

Saradnik/ci:

PROJEKTANT FAZE: Investitor:

Objekat: Lokacija:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Dio tehničke dokumentacije:

Prilog:

Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.

Format: Razmjera:

Br.priloga: Br.strane:
41.4

Odgovorni inženjer:

Glavni inženjer:

Elektrotehnički projekat - slaba strujaPetar Bošković, spec.sci.el.
br.lic.UPI 105/2175-56/2

DRUŠTVO ZA INŽENJERING I PROJEKTOVANJE
mob.tel +38267208405
Ul.Moskovska br.169, 81 000 Podgorica
e-mail:officeintecon@gmail.com
web: www.intecon.me

210x297

April 2020.

         Blok šema sistema automatske dojave požara

Glavni projekat adaptacije

Suteren objekta doma penzionera
(adaptacija za potrebe dnevnog boravka)

Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Ana Zogović, spec.sci.arh

ul. Buda Tomovića bb, Kolašin

JH(St)H 2x2x0.8 mm² provodnik za detektore
LiHCH 2x1.5 mm² FE180/E90 provodnik za sirene

Termodiferencijalni detektor

Ručni javljač

Konvencionalna protivpožarna centrala

Unutrašnja konvencionalna sirena

Spoljašnja konvencionalna sirena

LEGENDA SIMBOLA
Simbol Opis Izgled

Optički detektor dima

L1.RJ.2L1.RJ.1

PPC

L1.RJ.3 L1.RJ.4

L1.D.1 L1.D.2 L1.D.3 L1.TD.1 L1.D.4 L1.D.5

SS1
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