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TABLERO DE DISTRIBUCION DE CIRCUITOS DE 24 POLOS

CAJA OCTOGONAL + LÁMPARA TIPO LISTÓN CON 2 TUBOS LED DE 48"

INTERRUPTOR SIMPLE, h= 1.20 m

INTERRUPTOR TRIPLE, h= 1.20 m

DUCTO PVC ELECTRICO DE Ø 1 1/4"EN BANDEJA DE SOPORTE

DUCTO PVC ELECTRICO DE Ø 3/4" SOBRE RIGIDIZANTE HORIZONTAL

CONDUCTOR POSITIVO THHN #12

CONDUCTOR NEGATIVO THHN #12

CONDUCTOR RETORNO THHN #12

SIMBOLOGÍA INSTALACIONES ELÉCTRICAS

CAJA DE REGISTRO DE 6"X6" PARA CONEXIONES A LOCALES

BANDEJA DE SOPORTE DE DUCTOS ELÉCTRICOS
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PLANTA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

ESCALA: 1/100

A1A2A3A4A5

B1B2B3B4B5

A5 A5-4 A5-4-3 A5-4-3

2

A5-4-3

2-1

B 5 B 5-4 B 5-4-3 B 5-4-3

2

B 5-4-3

2-1

A
 
5
-
4
-
3

B

A

A
 
2
-
1

B
 
5
-
4
-
3

B
 
2
-
1

S

S
SS

1
4

"

SECCIÓN TRANSV. LÁMPARAS

ESCALA: 1/12.5
SECCIÓN LONG. LÁMPARAS

ESCALA: 1/12.5

SECCIÓN TRANSV. BANDEJA ELÉCTRICA

ESCALA: 1/12.5
SECCIÓN LONG. BANDEJA ELÉCTRICA

ESCALA: 1/12.5

LAMPARA TIPO

LISTÓN

CADENA ACERO INOX. PARA

COLGAR LÁMPARA

CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA

DUCTO PVC

ELÉCTRICO Ø 3/4"

RIGIDIZANTE HORIZONTAL  CON

TUBO RECT. DE 3" X 4" CH-16

CUERDA

INFERIOR

LAMPARA TIPO

LISTÓN

CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA

CUERDA INFERIOR

ESTRUCTURA DE ACERO

RIGIDIZANTE HORIZONTAL CON

TUBO RECT.  DE 3" X 4" CH-16

DUCTO PVC

ELÉCTRICO Ø 1 1/4"

CAJA GALV. CUADRADA DE

REGISTRO DE 4"X4"

BANDEJA ELÉCTRICA DE

SOPORTE DE 150 mm X 54 mm

SOPORTES COLGANTES DE ALAMBRE

GALVANIZADO C-12 @ 0.60 m

SOPORTES COLGANTES DE ALAMBRE

GALVANIZADO C-12 @ 0.60 m

BANDEJA ELÉCTRICA DE

SOPORTE DE 150 mm X 54 mm

CAJA GALV. CUADRADA

DE REGISTRO DE 4"X4"

48"
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