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ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ЗП)  
 

RFQ-2021-005:  Модернизация систем отопления и горячего 
водоснабжения (ГВС) многоквартирных домов по адресам: 
г. Нур-Султан, ул. Жубанова, дома № 3 и 3/1. 

Дата: 07 April 2021 

 

СЕКЦИЯ 1: ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ (RFQ) 
 

Программа развития ООН в Казахстане любезно просит Вас предоставить коммерческое предложение 

на приобретение товаров, работ и/или услуг, подробно описанных в Приложении 1 данного Запроса.  

Данный Запрос коммерческого предложения включает в себя следующие документы: 

Секция 1: Данное письмо-запрос; 

Секция 2: Инструкции и данные Запроса на предоставление коммерческого предложения; 

Приложение 1:  Перечень требований к потенциальному Поставщику товаров и/или услуг; 

Приложение 2: Форма представления предложения; 

Приложение 3: Техническое и финансовое предложение- Работы. 

При подготовке Вашего коммерческого предложения, пожалуйста, следуйте инструкциям и данным 

Запроса на предоставление коммерческого предложения, описанным в Секции 2. Просим учесть, что 

коммерческие предложение должны быть поданы согласно формату Приложения 2 «Форма 

представления предложения» и Приложения 3 «Техническое и финансовое предложение»; метод и 

крайний срок подачи предложений описаны в Секции 2. Вы несете ответственность за обеспечение 

поступления предложения по адресу в указанный срок.  Коммерческие предложения, полученные 

ПРООН после указанного срока по любой причине, не подлежат рассмотрению и оценке.  

Благодарим Вас и с нетерпением ждем Ваше коммерческое предложение. 

С уважением: 

 

Подпись: _______________                                                                         

Имя:  Али Саид 

Должность: Координатор по закупкам 

Дата: 07 апреля 2021 г. 

 

Подпись: _______________                                                                         

Имя:  Виталий Времиш 

Должность: Заместитель Постоянного Представителя ПРООН 

Дата: 07 апреля 2021 г. 
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СЕКЦИЯ 2: ИНСТРУКЦИИ И ДАННЫЕ ЗАПРОСА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Введение Поставщики должны придерживаться требований данного Запроса на коммерчесоке 
предложение, включая все письменные поправки со стороны ПРООН. Данный тендер (Запрос 
на предоставление коммерческого предложения) проводится в соответствии с  Программными 
и Операционными Правилами и Процедурами ПРООН по вопросам Контрактов и Закупок 
 
ПРООН оставляет за собой право не присуждать контракт ни одному из поставщиков в 
результате данного запроса на коммерческое предложение.  
 
ПРООН оставляет за собой право отменить процесс закупки на любой стадии без каких-либо 
обязательств для ПРООН посредством уведомления участников тендера или публикации 
уведомления о его аннулировании на официальном сайте ПРООН. 

Крайний срок 
для подачи 
предложения 

07 Мая 2021 г., 16.00 (по времени г. Нур-Султан) 
В случае сомнений касательно часового пояса и точного времени для подачи коммерческого 
предложения, пожалуйста, посетите ссылку http://www.timeanddate.com/worldclock/. 

 
В случае подачи предложения через платформу eTendering просим учесть, что система 
автоматически выставляет время по часовому поясу EST/EDT (New York). 

Посещение 
места 
осуществление 
проекта  

Для подготовки и подачи предложения Участник торгов/поставщик должен провести 
Обследование участка (бесплатно для ПРООН). Данные, собранные во время оценочного визита 
на объект, вместе с данными, включенными в этот документ, должны учитываться при 
подготовке и подаче предложения. 
 
Оценочный визит на объект запланирован на 13 апреля 2021 года (15.00-16.00 местного времени 
г. Нур-Султан). Посещение объекта не является обязательным, но настоятельно рекомендуется. 
 
Координатор ПРООН в Казахстане - менеджер проекта. Обращаем ваше внимание, что 
необходимо заранее договориться о посещении объекта. Поэтому отправьте электронное 
уведомление на адрес электронной почты: zulfiya.suleimenova@undp.org 

Предтендерная 
конференция 

14 апреля 2021 г. (16.00 по местному времени г. Нур-Султан) 
Место проведения: платформа ZOOM 
 
Если интересно, пожалуйста, отправьте уведомление по электронной почте заранее на адрес 
электронной почты: zulfiya.suleimenova@undp.org 

Продолжительн
ость  

2,5 месяца после подписания договора или оформления заказа на поставку 

Метод 
предоставления 
предложения 

Коммерческие предложения должны быть представлены:  

☒ Отправлены на специальный электронный адрес 

Электронный адрес для коммерческих предложений: procurement.kz@undp.org  

 Формат файлов: указать 
 Наименование файла должно содержать до 60 символов и не должно включать 

символы, отличающиеся от латинского алфавита. 
 Все файлы предложения не должны содержать вирусы или поврежденные файлы 
 Предложение, отправленное электронной почтой, должно быть не более (МБ): 25 МБ 
 Обязательно указывается тема сообщения: RFQ-2021-005 «МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ 

ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ГВС) МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО 
АДРЕСАМ: НУР-СУЛТАН, УЛ. ЖУБАНОВА, ДОМА 3 И 3/1”  

 Каждое из отдельных электронных сообщений должно иметь четкую маркировку, 
например “сообщение №. X из Y”, а финальное сообщение “сообщение №. Y из Y”. 

 Рекомендуется, чтобы все предложение было разбито на как можно меньшее число 
приложений.  

DocuSign Envelope ID: D672A3C7-0CC7-47E3-A764-B065E520E0F7

https://popp.undp.org/SitePages/POPPBSUnit.aspx?TermID=254a9f96-b883-476a-8ef8-e81f93a2b38d&Menu=BusinessUnit
https://popp.undp.org/SitePages/POPPBSUnit.aspx?TermID=254a9f96-b883-476a-8ef8-e81f93a2b38d&Menu=BusinessUnit
http://www.timeanddate.com/worldclock/
mailto:zulfiya.suleimenova@undp.org
mailto:zulfiya.suleimenova@undp.org
mailto:procurement.kz@undp.org


HLCM-PN/UNDP RFQ – October 2020  3 

Расходы на 
подготовку 
предложения 

ПРООН не несет ответственности за любые расходы, связанные с подготовкой и 
представлением Поставщиком коммерческого предложения, независимо от результатов или 
порядка проведения процесса отбора 

Кодекс 
поведения 
Поставщиков, 
мошшеничество 
и коррупция  

Все потенциальные поставщики должны ознакомиться с Кодексом поведения поставщиков 
Организациии Объединенных наций и минимальными стандартами ожидаемыми ООН от 
поставщиков. С Кодексом поведения, включающим в себя принципы, касающиеся труда, прав 
человека, окружающей среды и этичного поведения, можно ознакомиться, перейдя по ссылке: 
https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct 
Кроме того, ПРООН строго придерживается политики абсолютной нетерпимости к запрещенной 
деятельности, включающей мошенничество, коррупцию, сговор, неэтичную или 
непрофессиональную практику, учинение препятствий поставщикам ПРООН, и требует от всех 
участников торгов/поставщиков соблюдения самых высоких этических норм в процессе закупок 
и подписания контрактов. Политика ПРООН, направленная против мошенничества, доступна по 
ссылке: 
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/accountability/audit/office_of_audit_andi
nvestigation.html#anti  
 

Подарки и 
представительс
кие расходы 

Участники торгов / поставщики не должны предлагать сотрудникам ПРООН подарки или 
оказывать знаки гостеприимства, включая досуговые поездки на спортивные или культурные 
мероприятия, парки развлечений или предложения по организации праздников, проезд или 
приглашения на дорогостоящие обеды, ужины и т.п. В соответствии с этой политикой ПРООН: (a) 
отклонит заявку, если определит, что выбранный участник торгов причастен к какой-либо 
коррупционной или мошеннической практике при участии в конкурсном отборе за 
соответствующий контракт; (b) объявит поставщика не имеющим права на получение контракта 
на неопределенный срок или на определенный период, если в любой момент он определит, что 
поставщик участвовал в каких-либо коррупционных или мошеннических действиях при участии в 
конкурсном отборе или выполнении контракта ПРООН. 

Конфликт 
интересов 

ПРООН требует от каждого потенциального поставщика избегать и предотвращать конфликт 
интересов, сообщая ПРООН о том, участвовали ли вы, или любое из ваших аффилированных лиц, 
либо персонал в подготовке требований, проектировании, определении спецификаций, сметы 
расходов и другой информации, использованной в данном Запросе предложений. Участники 
тендера должны строго избегать конфликт интересов с другими своими заданиями либо 
собственными интересами, и действовать без ожидания получения контракта в будущем. 
Участники тендера, у которых обнаружен конфликт интересов, должны быть 
дисквалифицированы. 
 
Участники торгов должны раскрыть в своих тендерных предложениях информацию о 
следующем: а) Если владельцы, совладельцы, должностные лица, директора, контролирующие 
акционеры субъекта, участвующего в торгах или ключевой персонал, являющийся членами семей 
сотрудников ПРООН, вовлечены в процесс закупки и / или являются представителем 
Правительства страны или любого исполнительного партнера, получающего товары и / или 
услуги в соответствии с настоящим Запросом предложений. 
 
Правомочность участников тендера, которые полностью или частично принадлежат 
Правительству, подлежит дальнейшей оценке ПРООН и рассмотрению различных факторов, 
таких как регистрация, управление в качестве независимого предприятия, доля государства, 
получение субсидий, полномочия и доступ к информации, связанной с данным Запросом 
предложений, среди прочего. Условия, которые могут привести к неоправданному преимуществу 
перед другими участниками торгов, могут привести к окончательному отклонению заявки. 

Общие условия 
и положения 
контракта 

Любой заказ на закупку, выпущенный в результате данного тендера, автоматически 
предполагает полное  принятие Общих Условий и Положений (ОУП) для контрактов ПРООН.  
Выберите приемлемые ОУП: 

☒ General Terms and Conditions for Works 

Соответствующие Положения, а также иные Условия доступны по ссылке UNDP/How-we-buy  
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Специальные 
условия 
Контракта 

☒ Аннулирование Заказа на закупку/Контракта, если просрочка поставки/выполнения 

превышает [укажите количество дней]  

☒ Во время присуждения Контракта или Заказа на поставку ПРООН оставляет за собой право 

изменять (увеличивать или уменьшать) количество услуг и / или товаров максимум на двадцать 

пять процентов (25%) от общего предложения, без каких-либо изменений в цене за единицу 

или других условиях. 

☒ Неустойка за ущерб и / или риски, причиненные ПРООН в результате задержек или нарушения 

Подрядчиком своих обязательств по Контракту. Проценты от стоимости контракта за 

календарный день просрочки составляют: 0,1% за календарный день до макс. процент 10%, 

после чего ПРООН может расторгнуть договор. 

Правомочность Деятельность Поставщика, привлекаемого ПРООН, не должна быть приостановлена, Поставщик 
не может быть отстранен или иным образом признан неприемлемым какой-либо из организаций 
ООН, Группой Всемирного банка или любой другой международной организацией. Поэтому 
поставщики должны сообщать ПРООН, подпадают ли они под какие-либо санкции или 
временное приостановление деятельности, наложенными этими организациями. Невыполнение 
этого требования может привести к расторжению любого контракта или заказа на поставку, 
впоследствии выданного поставщику ПРООН. 
 
Участник торгов несет ответственность за обеспечение того, чтобы его сотрудники, участники 
совместных предприятий, субподрядчики, поставщики услуг, поставщики и / или их сотрудники 
соответствовали требованиям правомочности, установленными ПРООН. 
 
Участники торгов должны иметь гражданскую правоспособность для заключения контрактов с 
ПРООН и доставки в страну или через уполномоченного представителя [изменить в случае других 
требований правомочности]. 

Валюта 
предложения 

Предпочитаемая валюта предложения Тенге 

Совместное 
предприятие, 
Консорциум 
или Ассоциация 

Если участник тендера (Запроса на предоставление коммерческого предложения) представляет 
собой группу юридических лиц, которые сформируют или сформировали Совместное 
предприятие (СП), Консорциум или Ассоциацию для участия в тендере (запросе на 
предоставление коммерческого предложения), они должны подтвердить в своем предложении, 
что:  (i) они солидарно назначили одну сторону действовать в качестве ведущей организации, 
должным образом наделенной полномочиями по юридическому обязательству членов СП, 
Консорциума или Ассоциации, что должно быть подтверждено должным образом нотариально 
заверенным соглашением между юридическими лицами и предоставлено совместно с 
предложением; а так же (ii) если им присуждается контракт, контракт должен быть заключен 
между ПРООН и назначенной ведущей организацией, которая действует от имени всех 
организаций-членов, составляющих СП, Консорциум или Ассоциацию.                 
Подробную информацию о применимых положениях о СП, Консорциумах или Ассоциациях 
смотрите в статьях 19–24 Политики запроса предложений Solicitation policy. 
 

Только одно 
предложение 

Участник запроса на предоставление коммерческого предложения (включая ведущую 
организацию от имени отдельных членов любого СП, Консорциума или Ассоциации) должен 
подать только одно предложение, либо от своего имени, либо, если это СП, Консорциум или 
Ассоциация, в качестве Ведущей организации такого СП, Консорциума или Ассоциации. 
Предложения, представленные двумя (2) или более участниками, будут отклонены, если будет 
обнаружено, что у них есть одно из следующего: 
а) у них есть хотя бы один общий контролирующий партнер, директор или акционер; или б) 
любой из них получает или получал прямую или косвенную субсидию от другого / других; или  
в) у них есть один и тот же законный представитель для целей данного запроса предложений; 
или  
г) они связаны друг с другом, напрямую или через общих третьих лиц, что дает им возможность 
иметь доступ к информации о заявке или влиять на заявку другого участника  данного процесса 
запроса предложений; 
д) они являются субподрядчиками коммерческого предложения друг друга, или субподрядчик 
одной заявки также подает другую заявку от своего имени в качестве ведущего претендента; или  
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е) некоторый ключевой персонал, предложенный для работы в команде одного участника 
запроса предложений, участвует в более чем одной заявке, полученной для этого процесса 
запроса предложений. Это условие, относящееся к персоналу, не распространяется на 
субподрядчиков, включенных более чем в одну заявку. 

Налоги и 
пошлины 

Раздел 7 статьи II Конвенции о привилегиях и иммунитетах предусматривает, в частности, что 
Организация Объединенных Наций, включая ПРООН как вспомогательный орган Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций, освобождена от всех прямых налогов, за 
исключением сборов за общественные коммунальные услуги, а также освобождена от 
таможенных ограничений, пошлин и сборов аналогичного характера в отношении предметов, 
ввозимых или вывозимых для служебного пользования. Все предложения должны быть 
представлены за вычетом любых прямых налогов и любых других налогов и сборов, если иное не 
указано ниже:  
Все цены должны быть: 

☒ с учетом НДС и других применимых косвенных налогов 

Язык на 
котором 
должно быть 
представлено 
предложение  

Русский язык 
Включая каталоги, инструкции и операционные руководства  

Необходимые 
документы для 
предоставления 

Поставщик должен предоставить следующие документы: 

☒ Приложение 2: Должным образом заполненная и подписанная Форма представления 
предложения 

☒ Приложение 3: Должным образом заполненное и подписанное Техническое и Финансовое 

предложение в соответствии с Перечнем требований, описанным в Приложении 1. 
(Спецификация обьемов работ - Смета (BoQ) также должна быть представлена с подписью и 
печатью). 

☒ Подтверждение того, что компания не входит в список Совета Безопасности ООН № 1267/1989 
Отдела закупок ООН или других списков дисквалификации ООН 

☒ Профиль компании с указанием опыта работы на рынке ремонтно-строительных работ по 

монтажу автоматизированных тепловых пунктов отопления, инженерных систем и 
внутриквартальных сетей не менее 5 лет - (описание деятельности компании, опыт работы с 
указанием перечня ранее поставленных / проданный товар (включая период и стоимость работ) 

☒ Справка о государственной регистрации Компании, включая учредительный договор, устав и 
другие правовые документы; 

☒ Последняя аудированная финансовая отчетность (отчет о прибылях и убытках и баланс), 

включая аудиторский отчет за последние два года (2018-19 и 2019-20); 

☒Справки об отсутствии задолженности в налоговых органах и обслуживаемых банках, 

бухгалтерские балансы за 2019-2020 годы. (Коэффициент быстрой ликвидности (QR) должен быть 
не менее 1.0. Если QR меньше 1, ПРООН проверяет финансовые возможности участника торгов и 
имеет право запрашивать у заинтересованных сторон и банков рекомендации о финансовом 
положении участника торгов. 

☒ Рекомендательные письма об удовлетворительной работе от трех клиентов за последние 5 лет 
(3 контракта / заказа на поставку (стоимостью 75 000 долларов США каждый) на предоставление 
аналогичных услуг; 

☒ Подтверждение того, что все строительные материалы и изделия, планируемые к 

использованию, сертифицированы в Республике Казахстан; 

☒ Письмо-подтверждение о предоставлении гарантийного срока на используемое 

оборудование и материалы (не менее 1 года) и на качество монтажных работ (не менее 1 года); 

☒ Письмо-подтверждение о наличии сервисного центра в Нур-Султане; 

☒ График закупки, поставки, хранения материалов, оборудования и монтажных работ; 

☒ Подтверждение, является ли Поставщик плательщиком НДС; 

☒ Наличие лицензии не ниже III категории на Устройство инженерных сетей и систем, включая 

капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе сетей холодного и горячего водоснабжения, 
теплоснабжения, централизованной канализации бытовых, промышленных и поверхностных 
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водостоков, устройств внутреннего водоснабжения. системы водоснабжения, отопления и 
канализации; 

☒Подтверждение того, что в связи с пандемией COVID-19 Поставщик обязуется предоставить все 
необходимые средства защиты для своего персонала и соблюдать все нормы и рекомендации 
ВОЗ и местных властей для выполнения работ во время пандемии. Поставщик услуг несет 
ответственность за надлежащее и своевременное обеспечение своих сотрудников, 
задействованных в настоящем Техническом задании, всеми необходимыми средствами 
индивидуальной защиты в соответствии с текущими рекомендациями ВОЗ (маски, перчатки, 
дезинфицирующие средства, прохождение теста на COVID-19 (при необходимости). на весь срок 
выполнения задания. 

☒Подтверждение наличия рабочей группы под руководством квалифицированного персонала: 

супервайзера и главного инженера. Предоставление резюме, дипломов и сертификатов 
требуется только для: 

 Руководитель (руководитель): высшее техническое и / или экономическое образование; 
минимум 5 лет опыта работы в сфере строительства. 

 Главный инженер: высшее техническое образование; минимум 5 лет опыта работы в сфере 
строительства; Необходим следующий опыт: проведение демонтажных / монтажных работ 
теплового агрегата, установка балансировочных клапанов на вертикальные стояки системы 
отопления, проведение работ по настройке балансировочной и термостатической 
арматуры, проведение пусконаладочных работ. 

Срок действия 
коммерческого 
предложения 

Коммерческое предложение должно оставаться действительным в течение  90 календарных 
дней с момента подачи предложения. 

Изменение 
цены 

Никакие колебания цен, обусловленные эскалацией, инфляцией, колебаниями обменных курсов 

или какими-либо другими рыночными факторами, не допускаются в любое время в течение 

срока действия коммерческого предложения после его получения. 

Частичное 
предложение 

☒ Не допустимо 

 

Альтернативное 
предложение 

☒ Не допустимо 

 

Условия оплаты  
№ ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОЖИДАЕМЫЕ 

ДАТЫ 
Оплата 

1 Уточнение графика закупки, доставки, 
хранения стройматериалов и производства 
работ (CMP).  
Форма выполнения: согласованный график 
поставки оборудования и работ. 
 

2 недели после 
подписания 
контракта 

15% 

2 Реконструкция системы отопления и горячего 
водоснабжения многоквартирного жилого 
дома по ул. Жубанова №3: 
1. Демонтаж старого теплового пункта  
2. Установка автоматизированного 

теплового пункта 
3. Замена распределительных 

трубопроводов горячего, холодного 
водоснабжения и отопления. 

Форма завершения:  

 Промежуточный технический отчет 

 Справка о стоимости выполненных 
работ; 

 Акт выполненных работ, утвержденный 
ПРООН; 

 Акт приемки выполненных работ, 
утвержденный ПРООН 

1 месяц после 
подписания 
контракта 

30% 
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3 Реконструкция системы отопления и горячего 
водоснабжения многоквартирного жилого 
дома по ул. Жубанова № 3/1: 
1. Демонтаж старого теплового пункта  
2. Установка автоматизированного 

теплового пункта 
3. Замена распределительных трубопроводов 

горячего, холодного водоснабжения и 
отопления. 

 Форма завершения:  

 Промежуточный технический отчет 

 Справка о стоимости выполненных 
работ; 

 Акт выполненных работ, утвержденный 
ПРООН; 

 Акт приемки выполненных работ, 
утвержденный ПРООН 

2 месяца после 
подписания 
контракта 

30% 

4 Запуск и пуско-наладка систем, сдача 
объектов, итоговый отчет. 

2,5 месяца 
после начала 
отопительного 
сезона 

25% 

 

Условия оплаты 
 

☒ Прохождение инспекции [укажите метод, если возможно] Полная установка 

☒ Подписанный акт выполненных работ/ накладная, основанные на полном соответствии с 

требованиями данного Запроса.  
 

Контактное 
лицо для 
письменных 
вопросов, 
уведомлений и 
разъяснений 

Адрес электронной почты: zulfiya.suleimenova@undp.org  
Внимание: На данный электронный адрес отправка коммерческих предложений недопустима. В 
противном случае, отправленные на этот адрес предложения будут дисквалифицированы. Адрес 
для отправки коммерческих предложений указан в пункте «Метод предоставления 
предложения» выше. 
Любая задержка с ответом со стороны ПРООН не должна использоваться в качестве причины для 
продления срока для представления Предложения, за исключением случаев, когда ПРООН 
определяет, что такое продление является необходимым и сообщает кандидатам  новый срок.  

Разъяснения Запросы на разъяснения от поставщиков будут приниматься не позднее, чем 3 дня до крайнего 
срока подачи предложений. Ответы на запросы будут опубликованы/ высланы потенциальным 
поставщикам услуг укажите дату 

Метод оценки ☒ Контракт или Заказ на закупку будет присужден технически соответствующему предложению 

с наименьшей стоимостью.  
 
ПРООН будет проводить оценку исключительно на основе полученных предложений. 
 
Оценка предложений будет проводиться следующими этапами: 
а. Предварительная оценка, включая Правомочность и Квалификацию. 
d. Техническая оценка 
е. Финансовая оценка 
 
ПРООН проверит тендерные предложения, чтобы определить, являются ли они полными в 
отношении минимальных требований к документации, правильно ли подписаны документы и в 
целом ли тендерные предложения в порядке, среди других показателей, которые могут 
использоваться на данном этапе. ПРООН оставляет за собой право отклонить любую заявку на 
данном этапе. 

Критерии 
оценки 

☒Полное соответсвие требованиям, описанным в Приложении 1 

☒Полное принятие Общих Положений и Условий Контракта ПРООН   
Право на 
непринятие 
предложений 

ПРООН не обязана принимать какие-либо предложения, а также предоставлять контракт или 
заказ на поставку. 
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Право изменять 
требования в 
момент 
присуждения 
контракта 

Во время заключения контракта или Заказа на закупку, ПРООН оставляет за собой право изменять 
(увеличивать либо уменьшать) количество закупаемых услуг и/или товаров, но не более, чем на 
двадцать пять процентов (25% ) от общей суммы предложения, без каких-либо изменений 
стоимостии за единицу товара или иных условий и положений.  

Тип 
заключаемого 
контракта 

☒ Договор для выполнения работ (GT&C) 

 

Предполагаема
я дата 
заключения 
контракта 

Работы могут быть начаты после завершения отопительного сезона и в зависимости от погодных 
условий, примерно в мае 2021 года. 

Публикация 
решения о 
заключении 
договора 

ПРООН публикует информацию о присуждении контрактов суммой от 100,000 долларов и выше 
на сайтах Странового офиса и корпоративном сайте ПРООН.  

Правила и 
процедуры 

Данный тендер (Запрос на предоставление коммерческого предложения) проводится в 
соответствии с  Программными и Операционными Правилами и Процедурами ПРООН  

Регистрация на 
платформе 
UNGM 

Любой контракт, заключенный в рамках данного Заказа на предоставление коммерческого 
предложения, будет зависеть от регистрации Поставщика на соответствующем уровне на 
Глобальном рынке Организации Объединенных Наций (UNGM) ссылка на сайт www.ungm.org.  
Участник тендера может по-прежнему представлять коммерческое предложение, даже если он 
не зарегистрирован на UNGM, однако, если Поставщик выбирается для присуждения контракта, 
он должен зарегистрироваться на UNGM до подписания контракта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1:  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

На модернизацию систем отопления и горячего водоснабжения (ГВС) многоквартирных домов по 

адресам: г. Нур-Султан, ул. Жубанова, дома № 3 и 3/1. 

 

ПРОЕКТ: Проект ПРООН-ГЭФ «Устойчивые города для низкоуглеродного развития», 00091328 

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Нур-Султан 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2,5 месяца после подписания контракта 

 

Введение: 

ПРООН и Правительство Республики Казахстан при финансовом участии ГЭФ поддерживают усилия 

Казахстана по снижению воздействия на изменение климата в городском секторе, включая разработку и 

тестирование различных условий и стимулов для реализации необходимых мер и, прежде всего, повышение 

энергоэффективности различных секторов жилищно-коммунального хозяйства, энергоснабжения, транспорта и 

обращения с отходами.  

Проект ПРООН-ГЭФ «Устойчивые города для низкоуглеродного развития» (Проект ПРООН-ГЭФ) направлен 

на оказание помощи в выявлении, разработке и реализации мер по смягчению последствий изменения климата, 

соответствующих национальным условиям в городском секторе. Эти меры, которые включают в себя инвестиции 

в эффективную инфраструктуру, а также наращивание потенциала, повышение осведомленности и техническая 

помощь, будут способствовать, наряду с улучшением городских услуг и повышением качества жизни населения в 

городах и поселках Казахстана, добровольной цели страны по сокращению выбросов парниковых газов. Проект 

ПРООН-ГЭФ в результате консультаций с Правительством определил 15 пилотных городов в Казахстане, включая 

город Нур-Султан. 

Обоснование: 

В рамках реализации Компонента № 4 «Реализация пилотных городских мероприятий по смягчению 

(снижению) воздействий изменения климата с учетом национальных условий (NAMA)» проекта ПРООН-ГЭФ и 

Меморандума о сотрудничестве, подписанного в 2017 году между Акиматом г. Астана (ныне - Нур-Султан) и 

Программой развития ООН в Казахстане (ПРООН) реализуется пилотная инициатива по комплексной 

низкоуглеродной модернизации типового городского жилого района в Нур-Султане на пересечении улиц 

Пушкина и Жубанова с жилыми многоквартирными домами по адресам: ул. Пушкина, 7, ул. Жубанова дома 3, 3/1 

и 3/2. 

В рамках данного технического задания планируется реконструировать два из пяти многоквартирных 

домов: улица Жубанова, дом №3 и №3 / 1. Эти многоквартирные жилые дома относятся к типовому проекту, 

разработанному ВГПИ «Гипростойиндустрия» Госстроя УССП в 1958 г., доработке в 1960 г., введенной в действие 

по приказу ЦНИИМЭД. Проект жилых и общественных зданий № 32 от 20 февраля 1968 г. получил наименование 

«Серия № 1-464». 

Многоквартирные жилые дома представляют собой пятиэтажные 4-подъездные (по 1 на подблок) 
крупнопанельные дома с прямоугольным в плане техническим подвалом с внешними размерами 11,840 х 73,170 
(м). Общее количество квартир в каждом доме - 80. Всего 4 подблока. Количество квартир в одном блоке - 4. Под 
домом находится подвал, на котором расположены распределительные сети инженерных систем. Жилые дома 
построены в 1964 году. 
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В каждом доме имеется индивидуальный тепловой пункт. Система отопления жилых домов – 
однотрубная с нижней разводкой. Присоединение к тепловым сетям зависимое, через элеваторы, ГВС – закрытая, 
через теплообменники. Источник теплоснабжения – городские тепловые сети. 
 

Ожидаемая работа: 

1. Уточнение графика закупки, доставки, хранения стройматериалов и производства работ (CMP). 
2. Демонтаж существующих тепловых пунктов и трубопроводов систем отопления и горячего 

водоснабжения (Общее): 

 Тепловой пункт - 2 шт. 

 Система отопления, общая протяженность трубопровода - 1580 м. 

 Система ГВС, холодное водоснабжение, общая длина труб - 836 м. 
3. Монтаж автоматизированных теплопунктов с погодным регулированием. 

Согласно рабочим проектам «Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Нур-Султан, 
район Байконур, ул. Жубанова, дом № 3», РП «Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Нур-
Султан, г. Байконур. р-н, ул. Жубанова, д. 3/1» планируется модернизировать системы отопления и горячего, 
холодного водоснабжения в многоквартирных домах. Существующая расчетная нагрузка: 

 Жубанова, д. 3: тепловые сети - 0,239 Гкал; ГВС-0,195 Гкал, 

 Жубанова, д. 3/1: системы отопления - 0,233 Гкал; HWS-0,219 Гкал. 
1) Для системы отопления - подключение отопительного контура к тепловым сетям осуществляется по 

зависимой схеме с установкой проточного регулирующего клапана и смесительной группы 
циркуляционного насоса. 

2) Для системы ГВС подключение производится по двухступенчатой смешанной схеме с установкой 
разборных пластинчатых теплообменников, циркуляционного насоса и регулятора температуры горячей 
воды с электроприводом.  

3) Система учета теплопотребления на узле ввода тепловой энергии, установленная ранее не поддерживает 
одновременный учет теплопотребляющих контуров отопления и горячего водоснабжения с контролем 
давления в подающем и обратном трубопроводах, а также подключение к системе диспетчерского 
контроля и управления. Предусмотрена замена системы теплового учета с целью раздельного учета 
температур на трубопроводе подачи воды на нужды горячего водоснабжения с подключением к 
двухконтурному тепловысичлителю.   

4) Обеспечить изоляцию элементов теплового пункта.  
4. Замена распределительных трубопроводов систем горячего, холодного водоснабжения и отопления 

с балансировкой системы разводки теплоносителя. 
По проекту должно быть выполнено следующее: 

1) замена распределительных трубопроводов систем отопления и реконструкция схемы разводки 
трубопроводов согласно представленной схеме в рабочем проекте для улучшения распределения 
теплоносителя в системе с установкой балансировочных клапанов на ответвлениях.   

2) предусмотрена замена трубопроводов холодного и горячего водоснабжения и прокладка циркуляционных 
линий в подвале; 

3) предусмотрена реконструкция узла учета воды в соответствии с требованиями нормативных документов и 
предприятия водоснабжения города; 

4) все трубы отопления и горячего водоснабжения в подвале утеплены. Изолирование трубопроводов 
производится вспененным полиолефином (эластичная трубчатая изоляция с контактным клеем в 
продольном разрезе). 

5. Пуско-наладка систем. 

 

Примечание: заинтересованным организациям предоставляется Проектная документация по 

запросу. 
 

 
Ожидаемые результаты работы: 
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№ ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОЖИДАЕМЫЕ 
ДАТЫ 

КООРДИНАЦИЯ И 
УТВЕРЖДЕНИЕ 

ОПЛАТА 

1 Согласованный график поставки 
оборудования и работ. 
Форма завершения - согласованный 
график поставки оборудования и работ. 

 

2 недели 
после 
подписания 
контракта 

Координация с 
экспертом по 
энергоэффективности 
проекта ПРООН-ГЭФ, 
который проведет 
инспекцию проделанной 
работы на месте, и отчет 
о проверке с подробным 
описанием результатов 
(например, соответствие 
техническим 
спецификациям) до 
подписания приемки 
работы, и утверждение 
менеджером проекта 
ПРООН-ГЭФ 

15% 

2 Реконструкция системы отопления и 
горячего, холодного водоснабжения 
многоквартирного жилого дома по ул. 
Жубанова №3: 

1. Демонтаж старого теплового пункта  
2. Установка автоматизированного 

теплового пункта 
3. Замена распределительных 

трубопроводов горячего, холодного 
водоснабжения и отопления. 

Форма завершения:  

 Промежуточный технический отчет 

 Справка о стоимости выполненных 
работ; 

 Акт выполненных работ, 
утвержденный ПРООН; 

 Акт приемки выполненных работ, 
утвержденный ПРООН 

1 месяц после 
подписания 
контракта 

Координация с 
экспертом по 
энергоэффективности 
проекта ПРООН-ГЭФ, 
который проведет 
инспекцию проделанной 
работы на месте, и отчет 
о проверке с подробным 
описанием результатов 
(например, соответствие 
техническим 
спецификациям) до 
подписания приемки 
работы и утверждения. 
менеджером проекта 
ПРООН-ГЭФ 

30% 

3 Реконструкция системы отопления и 
горячего, холодного водоснабжения 
многоквартирного жилого дома по ул. 
Жубанова № 3/1: 
1. Демонтаж старого теплового пункта  
2. Установка автоматизированного 

теплового пункта 
3. Замена распределительных 

трубопроводов горячего, холодного 
водоснабжения и отопления. 

Форма завершения:  

 Промежуточный технический отчет 

 Справка о стоимости выполненных 
работ; 

 Акт выполненных работ, 
утвержденный ПРООН; 

 Акт приемки выполненных работ, 
утвержденный ПРООН 

2 месяца 
после 
подписания 
контракта 

Согласование с 
экспертом по ЭЭ проекта 
ПРООН-ГЭФ и одобрение 
менеджером проекта 
ПРООН-ГЭФ 

30% 

4 Запуск и пуско-наладка систем, сдача 
объектов, итоговый отчет. 

2,5 месяца 
после начала 
отопительного 
сезона 

 25% 
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Специальное уведомление: 

 Отчеты должны быть представлены в электронном виде, на русском языке, в формате PDF, шрифт Times New 

Roman, размер 12.  

 Подрядчик должен предоставить гарантийный срок на используемое оборудование и материалы (не менее 1 

года) и на качество монтажных работ (не менее 1 года); 

 Срок выполнения работ - 2,5 месяца с момента подписания договора. 

 Оплата производится после успешного завершения работ, предусмотренных ТЗ, предоставления и 
утверждения отчетов и Актов приемки выполненных работ одобренных со стороны ПРООН. 
 

Общие требования к производству работ 

1. Все строительные работы необходимо выполнять на основании представленной проектной и 
организационно-технологической документации, разработанной проектной организацией в соответствии с 
требованиями государственных стандартов и с соблюдением требований безопасности в соответствии с 
требованиями СН РК 1.04-26- 2011 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых и общественных 
зданий», СН РК 4.02-108-2014 «Проектирование тепловых пунктов», СН РК 4.02-01-2011, СП РК 4.02-101-2012 
«Отопление, вентиляция, воздуха и кондиционирование », СН РК 4.01-01-2011, СП РК 4.01-101-2012« 
Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений». 

2. Проектный / Авторский надзор и эксперт (инженер) осуществляют надзор и контроль за качеством 
выполненных строительных работ, проверяют соответствие материалов и конструкций, используемых 
Поставщиком, условиям договора на выполнение строительных работ, требованиям Условий. Обязательных 
и действующих в Республике Казахстан государственных стандартов, строительных, противопожарных и 
санитарных норм и правил (ГОСТ, СНиП, СанПиН), установленных для данных видов работ, принимает участие 
в сдаче-приемке выполненных работ, обследовании скрытых работ, составляет акты и другие документы в 
пределах своей компетенции. 

3. Все строительные работы должны выполняться за счет Поставщика с использованием собственных ресурсов 
(материалов, конструкций, технологического оборудования с учетом минимальных требований к 
технической спецификации, приведенных в Таблице 1 и Таблице 2 ниже). 

4. ВАЖНО!!! В связи с пандемией COVID-19 Поставщик обязуется предоставить все необходимые средства 
защиты для своих сотрудников и соблюдать все нормы и рекомендации ВОЗ, а также местных 
уполномоченных органов для работы во время эпидемии. Поставщик услуг несет ответственность за 
надлежащее и своевременное обеспечение своих сотрудников, участвующих в этом Техническом задании, 
всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты в соответствии с текущими рекомендациями ВОЗ 
(маски, перчатки, дезинфицирующие средства, прохождение теста на COVID-19 (при необходимости), на весь 
срок действия договора. 

 

Обязанности поставщика 

При проведении строительно-монтажных работ Поставщик обязан: 

 Координировать свои действия с назначенным экспертом проекта ПРООН-ГЭФ по энергоэффективности и 
отчитываться перед менеджером проекта ПРООН-ГЭФ. 

 Обеспечить своевременное и качественное выполнение требований ТЗ и условий Соглашения; 

 Взаимодействовать с поставщиком тепла и управляющей компанией (УАО). 

 Обеспечить поставку необходимого оборудования на место производства строительных работ, качественное 
и своевременное выполнение всех работ в полном соответствии с условиями текущего запроса цен (согласно 
Таблице 1 и Таблице 2); 

 Предварительно согласовать с Заказчиком сроки и время отключения существующих инженерных систем 
Здания или их отдельных участков, необходимых для производства строительных работ; 

 Осуществлять ежедневную уборку рабочих площадок и собирать строительный мусор в мешки, обеспечивать 
их хранение в собственных контейнерах на прилегающей к Зданию территории с последующим вывозом 
собственным транспортом; 

 Возместить ущерб и устранить своими силами и средствами повреждение системы электроснабжения и / 
или инженерных коммуникаций Здания, вызванное по вине Обслуживающей организации во время 
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строительно-монтажных работ, в том числе засорение канализационной системы Здания из-за сброса 
твердых частиц или взвешенные отходы; 

 Соблюдать правила пожарной и технической безопасности;  

 Своевременно устранять собственными силами нарушения и / или дефекты, выявленные при приемке 
строительно-монтажных работ и в гарантийный период;  

 После завершения всех строительных работ очистить помещения и прилегающую территорию к Зданию, 
вывезти строительный мусор и неиспользованные материалы собственными силами и средствами до даты 
приемки работ, выполненных Заказчиком-поставщиком по договору на выполнение строительных работ; 

 Демонтировать и вывезти собственными силами и средствами с прилегающей территории Здания все 
подсобные помещения и санитарно-гигиенические устройства, а также технологическое оборудование, 
используемое при проведении строительно-монтажных работ, в течение 3 (трех) календарных дней со дня 
подписания обе стороны Акта сдачи-приемки выполненных работ. 

 
Контроль производства работ 

 При проведении строительных работ Поставщик несет ответственность за своевременное оформление 
необходимой технической и исполнительной документации (журнал работ, акты приемки выполненных 
работ, акты осмотра скрытых работ и др) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 июля 2001 
года №242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной  деятельности в Республике 
Казахстан». 

 Работы будут приняты после проверки Проектным / Авторским надзором и представителем поставщика 
тепла и управляющей компании (КСК); 

 Обеспечить выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с предоставленным 
коммерческим предложением с надлежащим качеством в строгом соответствии с действующими 
государственными строительными нормами и правилами с соблюдением технологии работы, 
требований охраны труда и пожарной безопасности при выполнении работ. 

 По результатам выполненных строительных работ Поставщик обязуется обеспечить гарантийное и 
сервисное обслуживание объекта в течение 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ. 
 

При выполнении работ Поставщик должен обеспечить: поставка необходимого оборудования на место 

производства строительных работ, следующие минимальные технические характеристики на основное 

оборудование приведены ниже в Таблице 1 и Таблице 2. 

Таблица 1. Перечень основного оборудования для модернизации системы отопления и горячего 

водоснабжения многоквартирного жилого дома в Нур-Султан, Байконурский район, ул. Жубанова, дом №3. 

Поставляемое основное оборудование Техническая спецификация 

Теплообменник пластинчатый для 1-й ступени ГВС 
Нагрузка Q = 136 кВт; рабочая среда: вода / вода; рабочее 

давление до 16 кгс / см2; диапазон температур: от -10 до + 180 ° С 

Теплообменник пластинчатый для 2-й ступени ГВС 
Нагрузка Q = 227 кВт; рабочая среда: вода / вода; рабочее 

давление до 16 кгс / см2; диапазон температур: от -10 до + 180 ° С 

Тепловой счетчик с автономным питанием и возможностью 
подключения до 6 датчиков расхода, 5 датчиков температуры, 4-х 
датчиков избыточного давления. Функции: 
регистрация параметров теплоносителя, 
 архивирование измеренных и расчетных значений в 
энергонезависимой памяти, мониторинг текущих значений 
теплопотребления; передача данных о теплопотреблении на 
внешние устройства и системы (ASMAER / автоматизированная 
система контроля и учета энергоресурсов) . 

Температура рабочей среды от 2 до 160 ° С. Производительность 
от 0,6 до 3000 м3 / час. Относительная погрешность показаний не 
более: 

 тепловая энергия ± (0,05 + 3 / Dt)%; 

 масса ± 0,1%; 

 время ± 0,01% 

 Абсолютной ошибки чтения не более: перепад 
температур ± 0,03 ° С; 

 температура ± 0,1 ° С; 

 объем ± 1 ед. мл. сброс показаний. 

 Приведенная погрешность показаний давления не 
более ± 0,25%. 

Электромагнитный расходомер 

Ду=32 мм с диапазоном измерения Gmin= 0,2 т/час до Gmax=30 

т/час и Ду=20 мм с диапазоном измерения Gmin= 0,1 т/час до 

Gmax=12 т/час 
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Автоматический регулятор перепада давления. Функции: 
Регулирование перепада давления в контуре отопления / 
охлаждения. 

Пропускная способность 21 м3/час, диапазон регулирования: 0,4-

2,1 бар. Температура регулируемой среды: 0 - 150 °С, условное 

давление Ру= 16 бар, присоединение клапана - наружная резьба. 

Ду=40мм. 

Регулирующий седельный проходной клапан системы отопления Условный диаметр DN: 25 / Давление PN в (бар): 16/ 

Температурный диапазон (С˚): -10...+130. 

Присоединение: наружная резьба. Характеристика 

регулирования: логарифмическая. Коэффициент расхода Kv =10 

(м³/ч) 

Электропривод регулирующего клапана  Управляющий сигнал: трехпозиционный импульсный 

Температурный диапазон окружающей среды (С˚): 0...+50, 

максимальная температура теплоносителя - 130 °С,  

Питание ~ (B): 220, 24, класс защиты IP54. Потребляемая мощность 

2 ВА, частота тока 50/60 Гц.  

Регулирующий клапан системы ГВС Условный диаметр DN: 25 / Давление PN в (бар): 16/ 

Температурный диапазон (С˚): -10...+130. 

Присоединение: наружная резьба. Характеристика 

регулирования: логарифмическая. Коэффициент расхода Kv =10 

(м³/ч) 

Электропривод регулирующего клапана системы ГВС Управляющий сигнал: трехпозиционный импульсный 

Температурный диапазон окружающей среды (С˚): 0...+50, 

максимальная температура теплоносителя - 130 °С,  

Питание ~ (B): 220, 24, класс защиты IP54. Потребляемая мощность 

2 ВА, частота тока 50/60 Гц.  

Электронный регулятор температуры с дисплеем и поворотной 
кнопкой типа ECL 210 

Рабочая температура окружающей среды от  0 до –55 °C. 

Температура хранения и транспортировки От – 40 до +70 °C. Тип 

датчика температуры Pt 1000 (1000 Ом при 0 °С по IEC 751B), 

рабочий диапазон от - 60 до 150 °С. Цифровой вход 12 В. 

Аналоговый вход 0 — 10 В, разрешение 9 бит. Частота входного 

сигнала - Макс. 200 Гц. Дисплей -графический монохромный 

дисплей с подсветкой, 128 х 96 точек. Класс защиты  IP 41. 

Циркуляционный насос для системы отопления Производительность 9,6 м3/час; Н=5,0 м. Подключение к сети: 

1~230 В, 50 Гц (в зависимости от типа), 3~230 В, 50 Гц (штекер 

переключения опционально), трехфазная сеть, 400 В, 50 Гц; Класс 

защиты IP X4D; Макс. рабочее давление: 6/10 бар; Max темп. 

жидкости 130°С. 

Циркуляционный насос для системы ГВС Производительность 1,3 м3/час; Н=4,0 м. Подключение к сети: 

1~230 В, 50 Гц (в зависимости от типа), 3~230 В, 50 Гц (штекер 

переключения опционально), трехфазная сеть, 400 В, 50 Гц; Класс 

защиты IP X4D; Макс. рабочее давление: 6/10 бар  

 

Таблица 2. Перечень основного оборудования для модернизации системы отопления и горячего 

водоснабжения многоквартирного жилого дома в г. Нур-Султан, район Байконур, ул. Жубанова, д. 3/1. 

 Поставляемое основное оборудование  Техническая спецификация 

Теплообменник пластинчатый для 1-й ступени ГВС 
Нагрузка Q=153 кВт; рабочая среда: вода/вода; рабочее давление 

до 16 кгс/см2; диапозан температуры: -10 до +180°С  

Теплообменник пластинчатый для 2-й ступени ГВС 
Нагрузка Q=255 кВт; рабочая среда: вода/вода; рабочее давление 

до 16 кгс/см2; диапозан температуры: -10 до +180°С  

Тепловычислитель с автономным питанием и возможностью 

подключения до 6-ти датчиков расхода, 5-ти температуры, 4-х 

датчиков избыточного давления.  Функции: регистрация параметров 

теплоносителя 

преобразование/вычисление количества потребленного тепла и 

воды 

Температура рабочей среды от 2 до 160 °С. Производительность 

от 0,6 до 3000 М3/час.  Относительная погрешность показаний не 

более: 

тепловой энергии ± (0,05 + 3/Dt) %; 

массы ± 0,1 %; 

времени ± 0,01 % 
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архивация измеренных и вычисленных значений в 

энергонезависимой памяти 

мониторинг текущих значений процесса теплопотребления 

передача данных об теплопотреблении на внешние устройства и 

системы (АСКУЭ).    

Абсолютная погрешность показаний не более: 

разности температур ± 0,03 °С; 

температуры ± 0,1 °С; 

объема ± 1 ед. мл. разряда показаний. 

Приведенная погрешность показаний давления не более ± 0,25 %. 

Электромагнитный расходомер Ду=32 мм с диапазоном измерения Gmin= 0,2 т/час до Gmax=30 

т/час и Ду=20 мм с диапазоном измерения Gmin= 0,1 т/час до 

Gmax=12 т/час 

Автоматический регулятор перепада давления. Функции: 

Регулирование перепада давления в контуре 

отопления/охлаждения.  

Пропускная способность 21 м3/час, диапазон регулирования: 0,4-

2,1 бар. Температура регулируемой среды: 0 - 150 °С, условное 

давление Ру= 16 бар, присоединение клапана - наружная резьба. 

Ду=40мм. 

Регулирующий седельный проходной клапан системы отопления Условный диаметр DN: 25 / Давление PN в (бар): 16/ 

Температурный диапазон (С˚): -10...+130. 

Присоединение: наружная резьба. Характеристика 

регулирования: логарифмическая. Коэффициент расхода Kv =10 

(м³/ч) 

Электропривод регулирующего клапана  Управляющий сигнал: трехпозиционный импульсный 

Температурный диапазон окружающей среды (С˚): 0...+50, 

максимальная температура теплоносителя - 130 °С,  

Питание ~ (B): 220, 24, класс защиты IP54. Потребляемая мощность 

2 ВА, частота тока 50/60 Гц.  

Регулирующий клапан системы ГВС Условный диаметр DN: 25 / Давление PN в (бар): 16/ 

Температурный диапазон (С˚): -10...+130. 

Присоединение: наружная резьба. Характеристика 

регулирования: логарифмическая. Коэффициент расхода Kv =10 

(м³/ч) 

Электропривод регулирующего клапана системы ГВС Управляющий сигнал: трехпозиционный импульсный 

Температурный диапазон окружающей среды (С˚): 0...+50, 

максимальная температура теплоносителя - 130 °С,  

Питание ~ (B): 220, 24, класс защиты IP54. Потребляемая мощность 

2 ВА, частота тока 50/60 Гц.  

Электронный регулятор температуры с дисплеем и поворотной 

кнопкой типа ECL 210 

Рабочая температура окружающей среды от  0 до –55 °C. 

Температура хранения и транспортировки От – 40 до +70 °C. Тип 

датчика температуры Pt 1000 (1000 Ом при 0 °С по IEC 751B), 

рабочий диапазон от - 60 до 150 °С. Цифровой вход 12 В. 

Аналоговый вход 0 — 10 В, разрешение 9 бит. Частота входного 

сигнала - Макс. 200 Гц. Дисплей -графический монохромный 

дисплей с подсветкой, 128 х 96 точек. Класс защиты  IP 41. 

Циркуляционный насос для системы отопления Производительность 9,33 м3/час; Н=5,0 м. Подключение к сети: 

1~230 В, 50 Гц (в зависимости от типа), 3~230 В, 50 Гц (штекер 

переключения опционально), трехфазная сеть, 400 В, 50 Гц; Класс 

защиты IP X4D; Макс. рабочее давление: 6/10 бар; Max темп. 

жидкости 130°С. 

Циркуляционный насос для системы ГВС Производительность 1,3 м3/час; Н=4,0 м. Подключение к сети: 

1~230 В, 50 Гц (в зависимости от типа), 3~230 В, 50 Гц (штекер 

переключения опционально), трехфазная сеть, 400 В, 50 Гц; Класс 

защиты IP X4D; Макс. рабочее давление: 6/10 бар  

 

Подрядчики будут оцениваться на основе наименьшей цены, технически совместимого метода, по критериям 

оценки «годен / не годен» в соответствии с требованиями, указанными в ТЗ. 
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Приложение 2: ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Поставщикам необходимо заполнить данную форму, включая таблицы «Профиль Компании» и «Декларация 

участника тендера» ниже, подписать и предоставить ее как часть коммерческого предложения вместе с 

Приложением 3 «Техническое и финансовое предложение». Поставщику необходимо заполнить данную форму 

согласно прилагаемым инструкциям.  Альтернативные и/или измененные форматы Приложения 

недопустимы.  

Наименование 

Компании: 
 

Наименование и 

номер Запроса на 

предоставление 

коммерческого 

предложения: 

 Дата:  

 

Профиль Компании 

Описание Детали 

Официальное наименование 
компании 

 

Официальный адрес, город, 
страна 

 

Сайт компании  

Год регистрации  

Структура компании (ИП, ТОО, 
АО и тд) 

Зарегистрирована ли Компания 
на платформе UNGM ? 

☐ Да  ☐ Нет Если да, то укажите номер вендора  

Имеется ли сертификация 
обеспечения качества 
(например, ISO 9000 или 
эквивалентная)? (Если да, то 
предоставьте действующий 
сертификат): 

☒ Да  ☐ Нет                    

Имеется ли у Компании 
аккредитация, как например  
ISO 14001 или ISO 14064, или ее 
эквивалент в отношении 
защиты окружающей среды? 
(Если да, то предоставьте 
действующий сертификат): 

☒ Да  ☐ Нет 

Имеется ли у Компании 
письменное Заявление с 
изложением Экологической 

☒ Да  ☐ Нет 
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Политики? (Если да, то 
предоставьте копию) 

Имеется ли у Компании 
значительный вклад в  
содействие устойчивому 
развитию через иные способы, 
такие как  внутренние правила 
компании касательно 
расширения прав и 
возможностей женщин, 
возобновляемых источников 
энергии или членство в 
сообществах, способствующих 
развитию и пропаганде данных 
вопросов? (Если да, то 
предоставьте 
подтверждающие документы) 

☒ Да  ☐ Нет 

Является ли компания членом 
UN Global Compact? 

☒ Да  ☐ Нет 

Информация о Банке Наименование Банка:  

Адрес Банка:  

IBAN:  

БИК:  

Валюта счета:  

Номер счета:  

Предыдущий опыт предоставления аналогичных товаров и/или услуг: 3 контакта 

Имя контрактного 

лица 

Контактные детали 

клиента с указание 

электронного адреса 

Объем 

контракта 

Период 

действия 

контракта  

Вид осуществляемой 

деятельности 

     

     

     

  

Декларация поставщика/ участника тендера 

Да Нет  

☐ ☐ Требования, Условия и Положения:  
Я / мы прочитали и полностью понимаем Запрос на предоставление Коммерческого 
Предложения, включая Информацию и Данные по запросу на предоставление коммерческого 
предложения, Перечень Требований, Общие Условия Контракта и все Специальные Положения 
Контракта. Я / мы подтверждаем, что Участник торгов обязуется соблюдать их. 

☐ ☐ Я / мы подтверждаем, что Участник торгов обладает необходимой правоспособностью, 
возможностями и необходимыми лицензиями для полного соответствия Требованиям или 
превышения их, и будет доступен для поставки (товаров, работ и/или услуг) в течение 
соответствующего периода действия Контракта. 
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Да Нет  

☐ ☐ Этика: Предоставляя это Предложение, я / мы гарантируем, что участник торгов: не вступал в 
какие-либо ненадлежащие, незаконные, сговорные или антиконкурентные соглашения с каким-
либо Конкурентом; не обращался прямо или косвенно к какому-либо представителю Покупателя 
(кроме Контактного лица) с целью лоббирования или получения информации в отношении 
Запроса на предоставление Коммерческого Предложения; не пытался оказать влияние, или 
предоставить какую-либо форму личного поощрения, вознаграждения или выгоды какому-либо 
представителю Покупателя. 

☐ ☐ Я/мы подтверждаем обязательство не участвовать в запрещенных или иных неэтичных действиях 
в отношении ООН или любой другой стороны, и обязуемся вести дела таким образом, чтобы 
предотвратить любой финансовый, операционный, репутационный или другой неоправданный 
риск для ООН; мы ознакомились с Кодексом поведения поставщиков ООН: https: 
https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct  и подтверждаем принятие 
минимальных стандартов, ожидаемых от поставщиков для ООН. 

☐ ☐ Конфликт интересов: Я/мы гарантируем, что участник тендера не имеет фактического, 
потенциального или предполагаемого Конфликта интересов при подаче данного Ценового 
предложения или при заключении Контракта для выполнения требований Запроса. Если в 
процессе Запроса на предоставление Коммерческого Предложения возникает конфликт 
интересов, участник торгов немедленно сообщит об этом контактному лицу Заказчика. 

☐ ☐ Запреты/ Санкции: Я/мы настоящим подтверждаем, что наша компания, ее филиалы и дочерние 
предприятия или сотрудники, включая членов СП / Консорциума или субподрядчиков, или 
поставщиков (по любой части контракта)  не подпадают под запрет Организации Объединенных 
Наций, включая, помимо прочего, запреты, вытекающие из Сборника санкционных списков 
Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, и не были приостановлены, 
отстранены, санкционированы или иным образом признаны неправомочными какой-либо 
организацией ООН или Группой Всемирного банка, или любой другой международной 
организацией. 

☐ ☐ Банкротство: Я / Мы не объявляли о банкротстве, в настоящее время не причастны к банкротству 
и не являемся предметом судебного спора, и в отношении меня/компании нет судебных 
решений и не было начато судебное разбирательство, которые могло бы нанести ущерб нашей 
деятельности в обозримом будущем. 

☐ ☐ Период действия предложения: I/We confirm that this Quote, including the price, remains open for 
acceptance for the Offer Validity.   
Я/ Мы подтверждаем, что данное Предложение, включая цену, остается действительным 
согласно пункта «Срока действия Предложения». 

☐ ☐ Я / мы понимаем и признаем, что ООН не обязана принимать любое полученное предложение, 
а также мы подтверждаем, что товары, предлагаемые в нашем предложении, являются новыми 
и ранее не использованными. 

☐ ☐ Подписывая настоящую Декларацию, нижеподписавшийся заявляет, гарантирует и соглашается 
с тем, что он / она уполномочены Организацией / организациями сделать это заявление от ее / 
их имени. 

 

 

Подпись:   

Имя:  введите текст 

Должность:введите текст 

Дата:   введите текст  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ТЕХНИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - РАБОТЫ  

Поставщикам необходимо заполнить данную форму, подписать и предоставить ее как часть коммерческого 

предложения вместе с Приложением 2 «Форма представления предложения». Поставщику необходимо 

заполнить данную форму согласно прилагаемым инструкциям.  Альтернативные и/или измененные 

форматы Приложения. 

Наименование 

Поставщика: 
Введите текст 

Наименование и 

номер конкурса (RFQ): 
Введите текст Дата: введите дату 

Техническое предложение (Таблица А) 

Предоставьте следующее: 
-  Краткое описание Вашей квалификации, возможностей и опыта, имеющих отношение к техническому 
заданию; 
- Краткая методология, подход и план осуществления технического задания;  
- Состав команды и резюме ключевого персонала.  
 

Соответствие техническим условиям 

1. Перечень оборудования для модернизации системы отопления и горячего водоснабжения 

многоквартирного жилого дома в Нур-Султан, Байконурский район, ул. Жубанова, дом №3. 

 

 

Поставляемое оборудование  

 

 

Техническая спецификация 

Ваш ответ 

Соответствие техническим условиям  

 

Комментарии 

 

 Да Нет  

(указать 

несоответствия) 

Бренд и название производителя   
 

 

Теплообменник пластинчатый для 1-
й ступени ГВС 

Нагрузка Q = 136 кВт; рабочая среда: 

вода / вода; рабочее давление до 16 кгс 

/ см2; диапазон температур: от -10 до + 

180 ° С 

   

Теплообменник пластинчатый для 2-
й ступени ГВС 

Нагрузка Q = 227 кВт; рабочая среда: 

вода / вода; рабочее давление до 16 кгс 

/ см2; диапазон температур: от -10 до + 

180 ° С 

   

Тепловой счетчик с автономным 
питанием и возможностью 
подключения до 6 датчиков расхода, 
5 датчиков температуры, 4-х датчиков 
избыточного давления. Функции: 
регистрация параметров 
теплоносителя, 
 архивирование измеренных и 
расчетных значений в 
энергонезависимой памяти, 
мониторинг текущих значений 
теплопотребления; передача данных 
о теплопотреблении на внешние 
устройства и системы (ASMAER / 

Температура рабочей среды от 2 до 160 
° С. Производительность от 0,6 до 3000 
м3 / час. Относительная погрешность 
показаний не более: 

 тепловая энергия ± (0,05 + 3 / 
Dt)%; 

 масса ± 0,1%; 

 время ± 0,01% 

 Абсолютной ошибки чтения 
не более: перепад 
температур ± 0,03 ° С; 

 температура ± 0,1 ° С; 

 объем ± 1 ед. мл. сброс 
показаний. 
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автоматизированная система 
контроля и учета энергоресурсов) . 

Приведенная погрешность 
показаний давления не более 
± 0,25%. 

Электромагнитный расходомер 

Ду=32 мм с диапазоном измерения 

Gmin= 0,2 т/час до Gmax=30 т/час и 

Ду=20 мм с диапазоном измерения 

Gmin= 0,1 т/час до Gmax=12 т/час 

   

Автоматический регулятор перепада 
давления. Функции: Регулирование 
перепада давления в контуре 
отопления / охлаждения. 

Пропускная способность 21 м3/час, 

диапазон регулирования: 0,4-2,1 бар. 

Температура регулируемой среды: 0 - 

150 °С, условное давление Ру= 16 бар, 

присоединение клапана - наружная 

резьба. Ду=40мм. 

   

Регулирующий седельный проходной 
клапан системы отопления 

Условный диаметр DN: 25 / Давление PN 

в (бар): 16/ Температурный диапазон 

(С˚): -10...+130. 

Присоединение: наружная резьба. 

Характеристика 

регулирования: логарифмическая. 

Коэффициент расхода Kv =10 (м³/ч) 

   

Электропривод регулирующего 
клапана  

Управляющий сигнал: трехпозиционный 

импульсный 

Температурный диапазон окружающей 

среды (С˚): 0...+50, максимальная 

температура теплоносителя - 130 °С,  

Питание ~ (B): 220, 24, класс защиты 

IP54. Потребляемая мощность 2 ВА, 

частота тока 50/60 Гц.  

   

Регулирующий клапан системы ГВС Условный диаметр DN: 25 / Давление PN 

в (бар): 16/ Температурный диапазон 

(С˚): -10...+130. 

Присоединение: наружная резьба. 

Характеристика 

регулирования: логарифмическая. 

Коэффициент расхода Kv =10 (м³/ч) 

   

Электропривод регулирующего 
клапана системы ГВС 

Управляющий сигнал: трехпозиционный 

импульсный 

Температурный диапазон окружающей 

среды (С˚): 0...+50, максимальная 

температура теплоносителя - 130 °С,  

Питание ~ (B): 220, 24, класс защиты 

IP54. Потребляемая мощность 2 ВА, 

частота тока 50/60 Гц.  

   

Электронный регулятор температуры 
с дисплеем и поворотной кнопкой 
типа ECL 210 

Рабочая температура окружающей 

среды от  0 до –55 °C. Температура 

хранения и транспортировки От – 40 до 

+70 °C. Тип датчика температуры Pt 1000 

(1000 Ом при 0 °С по IEC 751B), рабочий 

диапазон от - 60 до 150 °С. Цифровой 

вход 12 В. Аналоговый вход 0 — 10 В, 

разрешение 9 бит. Частота входного 

сигнала - Макс. 200 Гц. Дисплей -

графический монохромный дисплей с 

подсветкой, 128 х 96 точек. Класс 

защиты  IP 41. 

   

циркуляционный насос для системы 
отопления 

Производительность 9,6 м3/час; Н=5,0 

м. Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц (в 

зависимости от типа), 3~230 В, 50 Гц 

(штекер переключения опционально), 

трехфазная сеть, 400 В, 50 Гц; Класс 
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защиты IP X4D; Макс. рабочее давление: 

6/10 бар; Max темп. жидкости 130°С. 

Циркуляционный насос для системы 
ГВС 

Производительность 1,3 м3/час; Н=4,0 

м. Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц (в 

зависимости от типа), 3~230 В, 50 Гц 

(штекер переключения опционально), 

трехфазная сеть, 400 В, 50 Гц; Класс 

защиты IP X4D; Макс. рабочее давление: 

6/10 бар  

   

 

2. Перечень оборудования для модернизации системы отопления и горячего водоснабжения 

многоквартирного жилого дома в Нур-Султане, район Байконур, улица Жубанова, д. 3/1 

 

 

Поставляемое оборудование  

 

 

Техническая спецификация 

Ваш ответ 

Соответствие техническим условиям  

 

Комментарии 

 

 Да 

 

Нет 

(указать 

несоответствие) 

Бренд и название производителя   
 

 

Теплообменник пластинчатый для 1-
й ступени ГВС 

Нагрузка Q=153 кВт; рабочая среда: 

вода/вода; рабочее давление до 16 

кгс/см2; диапозан температуры: -10 до 

+180°С  

   

Теплообменник пластинчатый для 2-
й ступени ГВС 

Нагрузка Q=255 кВт; рабочая среда: 

вода/вода; рабочее давление до 16 

кгс/см2; диапозан температуры: -10 до 

+180°С  

   

Тепловычислитель с автономным 
питанием и возможностью 
подключения до 6-ти датчиков 
расхода, 5-ти температуры, 4-х 
датчиков избыточного давления.  
Функции: регистрация параметров 
теплоносителя 
преобразование/вычисление 
количества потребленного тепла и 
воды 
архивация измеренных и 
вычесленных значений в 
энергонезависимой памяти 
мониторинг текущих значений 
процесса теплопотребления 
передача данных об 
теплопотреблении на внешние 
устройства и системы (АСКУЭ).    

Температура рабочей среды от 2 до 160 °С. 
Производительность от 0,6 до 3000 
М3/час.  Относительная погрешность 
показаний не более: 
тепловой энергии ± (0,05 + 3/Dt) %; 
массы ± 0,1 %; 
времени ± 0,01 % 
Абсолютная погрешность показаний не 
более: 
разности температур ± 0,03 °С; 
температуры ± 0,1 °С; 
объема ± 1 ед. мл. разряда показаний. 
Приведенная погрешность показаний 
давления не более ± 0,25 %. 

   

Электромагнитный расходомер Ду=32 мм с диапазоном измерения Gmin= 

0,2 т/час до Gmax=30 т/час и Ду=20 мм с 

диапазоном измерения Gmin= 0,1 т/час до 

Gmax=12 т/час 

   

Автоматический регулятор перепада 
давления. Функции: Регулирование 
перепада давления в контуре 
отопления/охлаждения.  

Пропускная способность 21 м3/час, 

диапазон регулирования: 0,4-2,1 бар. 

Температура регулируемой среды: 0 - 150 

°С, условное давление Ру= 16 бар, 
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присоединение клапана - наружная 

резьба. Ду=40мм. 

Регулирующий седельный проходной 
клапан системы отопления 

Условный диаметр DN: 25 / Давление PN в 

(бар): 16/ Температурный диапазон (С˚): -

10...+130. Присоединение: наружная 

резьба. Характеристика 

регулирования: логарифмическая. 

Коэффициент расхода Kv =10 (м³/ч) 

   

Электропривод регулирующего 
клапана  

Управляющий сигнал: трехпозиционный 

импульсный 

Температурный диапазон окружающей 

среды (С˚): 0...+50, максимальная 

температура теплоносителя - 130 °С,  

Питание ~ (B): 220, 24, класс защиты IP54. 

Потребляемая мощность 2 ВА, частота 

тока 50/60 Гц.  

   

Регулирующий клапан системы ГВС Условный диаметр DN: 25 / Давление PN в 

(бар): 16/ Температурный диапазон (С˚): -

10...+130. Присоединение: наружная 

резьба. Характеристика 

регулирования: логарифмическая. 

Коэффициент расхода Kv =10 (м³/ч) 

   

Электропривод регулирующего 
клапана системы ГВС 

Управляющий сигнал: трехпозиционный 

импульсный 

Температурный диапазон окружающей 

среды (С˚): 0...+50, максимальная 

температура теплоносителя - 130 °С,  

Питание ~ (B): 220, 24, класс защиты IP54. 

Потребляемая мощность 2 ВА, частота 

тока 50/60 Гц.  

   

Электронный регулятор температуры 
с дисплеем и поворотной кнопкой 
типа ECL 210 

Рабочая температура окружающей среды 

от  0 до –55 °C. Температура хранения и 

транспортировки От – 40 до +70 °C. Тип 

датчика температуры Pt 1000 (1000 Ом при 

0 °С по IEC 751B), рабочий диапазон от - 60 

до 150 °С. Цифровой вход 12 В. 

Аналоговый вход 0 — 10 В, разрешение 9 

бит. Частота входного сигнала - Макс. 200 

Гц. Дисплей -графический монохромный 

дисплей с подсветкой, 128 х 96 точек. 

Класс защиты  IP 41. 

   

циркуляционный насос для системы 
отопления 

Производительность 9,33 м3/час; Н=5,0 м. 

Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц (в 

зависимости от типа), 3~230 В, 50 Гц 

(штекер переключения опционально), 

трехфазная сеть, 400 В, 50 Гц; Класс 

защиты IP X4D; Макс. рабочее давление: 

6/10 бар; Max темп. жидкости 130°С. 

   

Циркуляционный насос для системы 
ГВС 

Производительность 1,3 м3/час; Н=4,0 м. 

Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц (в 

зависимости от типа), 3~230 В, 50 Гц 

(штекер переключения опционально), 

трехфазная сеть, 400 В, 50 Гц; Класс 

защиты IP X4D; Макс. рабочее давление: 

6/10 бар  

   

Соблюдение общих требований 

Ваши ответы 
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Да  Нет Если вы не можете подчиниться, 
пожалуйста. указать счетчик - 

предложение 

Срок доставки 2,5 месяца ☐ ☐  

Срок действия предложения 90 дней ☐ ☐  

Гарантийный срок на используемое 

оборудование и материалы (не менее 1 года) 

и качество монтажных работ (не менее 1 

года); 

☐ ☐  

Отмена заказа на поставку / контракта, если 

доставка / завершение задерживается на 30 

календарных дней. 

☐ ☐  

Во время присуждения Контракта или Заказа 

на поставку ПРООН оставляет за собой право 

изменять (увеличивать или уменьшать) 

количество услуг и / или товаров максимум 

на двадцать пять процентов (25%) от общего 

предложения, без каких-либо изменений в 

цене за единицу или других условиях. 

☐ ☐  

Неустойка за ущерб и / или риски, 

причиненные ПРООН в результате задержек 

или нарушения Подрядчиком своих 

обязательств по Контракту. Проценты от 

стоимости контракта за календарный день 

просрочки составляют: 0,1% за календарный 

день до макс. процент 10%, после чего 

ПРООН может расторгнуть договор. 

☐ ☐  

 

 

Резюме финансового предложения (таблица B) 

Валюта предложения: казахстанский тенге (KZT). 

 

# Описание 
 

Итоговая цена  

1 

Согласованный график поставки оборудования и работ. 

Форма завершения - согласованный график поставки 

оборудования и работ. 
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2 

Реконструкция системы отопления и горячего, холодного 

водоснабжения многоквартирного жилого дома по ул. 

Жубанова №3: 

1. Демонтаж старого теплового пункта  

2. Установка автоматизированного теплового пункта 

3. Замена распределительных трубопроводов горячего, 

холодного водоснабжения и отопления. 

Форма завершения:  

 Промежуточный технический отчет 

 Справка о стоимости выполненных работ; 

 Акт выполненных работ, утвержденный ПРООН; 

 Акт приемки выполненных работ, утвержденный ПРООН 

 

3 

Реконструкция системы отопления и горячего, холодного 

водоснабжения многоквартирного жилого дома по ул. 

Жубанова № 3/1: 

1. Демонтаж старого теплового пункта  

2. Установка автоматизированного теплового пункта 

3. Замена распределительных трубопроводов горячего, 

холодного водоснабжения и отопления. 

Форма завершения:  

 Промежуточный технический отчет 

 Справка о стоимости выполненных работ; 

 Акт выполненных работ, утвержденный ПРООН; 

 Акт приемки выполненных работ, утвержденный ПРООН 

 

4 Запуск и пуско-наладка систем, сдача объектов, итоговый отчет.  

 НДС  

Итоговая окончательная цена и цена "все включено"  

 

Подробная разбивка Финансового предложения должна быть представлена в отдельном документе – 

Спецификация объемов работ (BoQ), прилагаемому к настоящему документу как Приложение A. 

 
 

Я, нижеподписавшийся, удостоверяю, что я должным образом уполномочен подписывать данное 
предложение и представлять компанию ниже в случае принятия данного предложения. 

Точное наименование и адрес компании 

Наименование компании: введите текст 

Адрес: введите текст 

Телефон.:введите текст 

Электронный адрес: введите текст 

Подпись:  

Дата: Введите текст 

Имя: Введите текст 
Должность: Введите текст 

Электронный адрес: Введите текст 
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