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1. 
Bygherren skal sikre tilstrækkelig ventilationskapacitet til at forsyne omklædningsrummene med 10 luftskifte uden at inkludere ventilation i andre rum.
2. Bygherren skal sikre korrekt balancering af ventilationssystemerne
K6-VE11_BRSO3 og K6-VE11_BRSO3
i henhold til specifikationerne og arbejdsområdet.
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