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DESCRIÇÃO DO PROJECTO:

O projecto é um Laboratório de biologia molecular, a ser construído no
terreno anexo ao Centro de Formação de Saúde de Lichinga, na Avenida
do trabalho, Cidade de Lichinga, nas seguintes coordenadas:
13º18'32"S  35º14'34"E.

Trata se de um edifício de tipologia pre fabricado, com cerca de 140m2 de
area util. estes deverão estar ancorados em uma base de betão, elevada.

A estrutura dos módulos é composta por perfis de ac1o galvanizado a
frio, e as paredes e o tecto em painéis de aço tipo sandwiich com
isolamento em espuma rígida de poliuretano. o Edifício contempla uma
cobertura elevada em chapa IBR lacada de 0.6mm.

Os módulos deverão contemplar as instalações eléctricas e hidráulicas
necessárias ao seu funcionamento.

O abastecimento de agua devera ser feito através do sistema existente
do centro composto por um furo, reservatórios e deposito elevado. O
sistema contemplara também um reservatório dedicado com uma bomba
de pressão.

Sera construída uma fossa séptica e um dreno para os esgotos das WC's
e uma fossa biológica para as aguas laboratoriais.

A energia eléctrica devera ser a partir da rede publica de abastecimento,
atraves do PT existente no centro, e contemplara um gerador de corrente
alternativo dedicado ao funcionamento do laboratório.
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LEGENDA:

Avenida do Trabalho

Direcção Provincial de Saude de Niassa

Edifícios existentes do Centro de Formação

Edifício do Laboratório de Biologia Molecular

Futuro Edifício da Delegação do INS - Niassa
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PLANTA DE IMPLANTACAO Scale / Escala1:200

LEGENDA:

Area pavimentada Circulacao e parqueamento

Edifício do Laboratório de Biologia Molecular

Futuro Edifício da Delegação do INS - Niassa

Poste de iluminação
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PLANTA FUNCIONAL E DE VÃOS Scale / Escala1:100

VÃOS

JANELA DE CORRER (J1 - 1.048 x 0.980m) 13

PORTA INTERIOR (P5 - 2.045 x 0.720)

5

2

JANELA BASCULANTE (J2 - 0.510 x 0.510m) 2

PORTA EXTERIOR (P1 - 2.045 x 0.980m) 1

PORTA INTERIOR (P4  2.045 x 0.820)

PORTA INTERIOR (P3 - 2.045 x 0.980) COM VISEIRA 3

PORTA SEGURANÇA (P2 - 2.045 x 0.980) 1

PORTA INTERIOR VAI VEM (P6 - 2.045 x 0.980) 1
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CHAPA DE COBERTURA IBR 0.6mm

MADRES EM TUBO METALICO

PLANTA DA COBERTURA PLANTA DA ESTRUTURA DA COBERTURA

PLANTA DE DE PISO Scale / Escala1:100
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Speciality / Especialidade:

ARQUITECTURA

Luminaria Florescente de 2X36W

Comutador de Escada

Caixa de Derivaçao de Embeber 80x80x45

Quadro Electrico de Montagem Semi-embebida

Fio de Canalizaçao Electrica de Embeber Constituido
Por Condutores H07V1 XG 3x1.5 Protegido Por Tubo VD20

Interruptor Simples de Embeber 10A "VALENA" Legrand

Interruptor Monopolar 10A "VALENA" Legrand

a)Todos os Pontos de Luz deverão ser ligados ao circuito terra
b)Todos os Interruptores deverão ser montados a altura do puxador de portas

Nota

c)Todos de iluminação deverão ser aferido em obra
d)Todas as caixas de derivação ser alimentadas por um circuito proveniente do quadro
electrico

Fotocelula, montado a 2.20mFT

Interruptor Tripolar 10A "VALENA" Legrand

Aplique incadescente do tipo olho de boi

Luminaria Florescente de 1X36W
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Tomada monofasica de Embeber do
Tipo SHUKO 2P+T com Terra 220V, Legrand
Tomada dupla,de Embeber
Tipo SHUKO 2P + T com Terra, Legrand

Caixa de Derivaçao de Embeber 80x80x45

Nota
a)Todos os Pontos de tomadas deverão ser ligados ao circuito terra
b)Tomadas de uso geral 0.30m do pavimento
Tomadas acima das bancadas 1.20m do pavimento

x2

c)Equipamento Fixo no Rodape do Mobiliario

d)Aferir Altura e Localizaçao Equipamento em Obra

Tomada monofasica estanque de Embeber do
Tipo SHUKO 2P+T com Terra 220V, Legrand

a=
0.

60
a=

0.
60

a=
0.

60

a=
0.

60
a=

0.
60

x2

a=
1.

30
a=

0.
60

a=
0.

60

a=1.30a=1.30

a=0.60

a=0.60

a=
1.

30
a=

1.
30

a=
1.

30

a=0.60a=0.60a=0.60

a=
0.

60

x2

a=0.60

a=0.60
x2

a=
1.

30
a=

1.
30

a=
0.

60

a=
0.

30

a=
0.

60
a=

0.
60

a=
0.

60
a=

0.
60

a=
1.

30
a=

0.
60

a=
1.

30
a=

1.
30

a=
1.

30
a=

1.
30

QEG

QE1

QE5

QE2

QE6

QE3

QE4

QE7

FT

Camera Externa

Fio de Canalizaçao Electrica de Embeber Constituido
Por Condutores H07V1 Protegido Por Tubo VD 20, VV 3x4mm2

Quadro Electrico de Montagem Semi-embebida

Aparelho de Frio da Marca Samsung do tipo Split

Nota:

Todos os pontos de tomadas deverão ser ligados a terra
a=altura de montagem

Caixa de derivação de embeber 80x80x45
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ESQUEMA DE HIDRAULICA

data/date:

 Maputo, 8/12/21

Speciality / Especialidade:

ARQUITECTURA

FQ

FQ

DRN

FS

FS
DRN
FQ

TUBAGEM  PVC 110mm

FOSSA SEPTICA PARA 20 PESSOAS

CAIXAS DE INSPECCAO  DE
AGUAS QUIICAS

CAIXAS DE INSPECCAO  DE
AGUAS NEGRAS

CAIXAS DE INSPECCAO  DE
AGUAS BRANCAS

DRENO DE INFILTRACAO

FOSSA QUIMICA PLASTICA 3000L

TUBAGEM  PVC 75mm

TUBAGEM  PVC 75mm

LEGENDA:

ESQUEMA DE HIDRAULICA Scale / Escala1:100
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DETALHES

data/date:

 Maputo, 8/12/21
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ARQUITECTURA
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ARMADURAS

PLANTA DA FOSSA  E DRENO

BETAO ARMADO 1:2:4

CORTE LONGITUDINAL

 BETÃO DE LIMPEZA

Maxima 60x60

Barra Ø6mm
Minima 40x40

 BETONILHA QUEIMADA

Ø6"

TAMPAS

Ø6mm @ 10cm no maior vao
Ø10mm @ 10cm no menor vao

Ø6"

Ø6"

BETAO 1:3:5

ASPIRADOR
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"

Ø2.00m

ABERTURA PARA DRENAGEM PEDRA SECA

ARGAMASSA TAMPA BLOCOS  1:6
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SUPORTE DA GRELHA

VENTILADOR
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ESPALHAMENTO DE AGUAS NEGRAS
MEIAS ONDAS DE BETAO PARA
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