
A BLOK

A,B,C,D BLOK  ZEMİN KAT PLANI

ZABITA-DÜKKANLAR
BALIKÇI ZEMİN KAT PLANI

Ö: 1/50

PAFTA NO: 2

ZABITA VE
KAMERA O. DÜKKAN

BALIKÇI

WC-ÇÖP TOPLAMA ALANI
KAT PLANI

PAFTA NO: 2

ERKEK
WC

KADIN
WC

PV
C

K:
70

/2
10

P:60/60 P:60/60

P:100/60

ÇÖP TOPLAMA ALANI

633.57

BALIKÇIDÜKKAN

PV
C

K:
70

/2
10 TOPRAKLI PRİZ

A Ledli armatür için acil durum aydınlatma kiti (3 saat süreli)

SEMBOL A Ç I K L A M A

Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü en fazla 36W en az 3300 lümen

Led projetör, ışık akısı en az 12750 lm, armatür ışıksal verimi en az 110 lm/w.

Işık akısı en az 1800 lm, tüketim değeri en fazla 20W olan. (en az IP 65 koruma derecesine
sahip olan).LED Glop Armatür

Normal anahtar

Komütatör anahtar

AYDINLATMA/PRİZ PANOSU

ANA DAĞITIM PANOSU

360º tavan tipi sıva altı hareket sensörü

Sıva üstü, LED'li dairesel (downlight) armatür en fazla 12W en az 800 lümen

UPS DAĞITIM PANOSU

UPS PRİZİ

LED 20W LED 20W LED 20W LED 20W LED 20W LED 20W LED 20W LED 20W

LED 20W LED 20W LED 20W LED 20W LED 20W LED 20W LED 20W LED 20W

T1-2-3-4

MT'den

3x1.5 NHXMH 3x1.5 NHXMH 3x1.5 NHXMH 3x1.5 NHXMH

3x1.5 NHXMH3x1.5 NHXMH3x1.5 NHXMH

4
3

14x
6/

6N
2X

H

LED PRJ.100W

LED PRJ.100W

2

LED PRJ.100W

LED PRJ.100W

LED PRJ.100W

LED PRJ.100W

LED PRJ.100W

LED PRJ.100W

LED PRJ.100W

LED PRJ.100W

LED PRJ.100W

LED PRJ.100W

LED PRJ.100W

LED PRJ.100W

LED 36W LED 36W LE
D

 3
6W

1

2

3
4

LE
D

 3
6W

1

2

3
4

LE
D

 3
6W

1

2

3
4

LE
D

 3
6W

1

2

3
4

UPS

ZBT ZBUT

DT1 DT2 DT3 DT4

ADP

MT

A

1 2 3 4 U1 U2

TEDAŞ

D
T5'e

D
T6'ya

TV
T , SH

T , T1 , 
T2 , T3 , T4 , T5'e

4x6/6N
2X

H

2x6/6N
2X

H

4x6/6N2XH 4x6/6N2XH 4x6/6N2XH 4x6/6N2XH

TVT

MT'den

LED 12WLED 12WLED 12W

LED 12WLED 12WLED 12W

LED 12WLED 12WLED 12W

LED 12WLED 12WLED 12W

4 3 2

1

2x6/6N2XH

 DERZ

 DERZ

eğim %2

P

ZABITA- DÜKKANLAR-BALIKÇI BİNASI WC-ÇÖP TOPLAMA BİNASI

27

26

25

21

30

2928

A

A

A

A

Ka.2

Ka.2

Ka.2

Ka.2

Mehmet AYDIN

Hasan Hüseyin AYDIN

Mehmet Miktat TÜRK Cemalettin GÜNEŞ

Zeliha ÖZER ve Müş.

Zeliha ÖZER ve Müş.

Bahçeli İki Katlı Kargir Ev

Bahçeli İki Katlı Kargir Ev

Bahçeli İki Katlı Kargir Ev Arsa

Bahçeli İki Katlı Kargir Ev

Arsa

2

2

1

1

1

1

KARDERE DERESİ

642.744

639.549 641.622

649.981

647.131

646.360

643.747

647.032

646.953
644.183

644.183

646.795

647.547

639.818

642.918

649.570

632.260

632.858
633.483

634.083 634.665 635.314

635.869

636.552

637.106

637.614

638.653
638.186

637.802
637.302

637.126
636.639

S.M.  Zengin Bolat Caddesi

S.M.  Zengin Bolat Caddesi

S.M.  Zengin Bolat Caddesi

KARDERE DERESİ

K: 140/210

ÇÖP TOPLAMA ALANI

2125 2125 2125

2125

2125

A BLOK B BLOK C BLOK 
D BLOK 

OTOPARK 

633.01 633.37

+641.12

+636.75

eğ
im

 %
5

eğim %
5

eğ
im

 %
20 +637,81

+642,18

+8.80

+4.43

eğ
im

 %
20

+8.80

+4.43

eğ
im

 %
20

+8.80

+4.43

eğ
im

 %
35

AA

B
B

eğ
im

 %
35

B
B

B
B

AA

B

eğ
im

 %
20

637.47

636.01

637,93

636,37

VAZİYET PLANI
ÖLÇEK: 1/100
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638

639
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641
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643

644

645
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6
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0+100.00

0+120.00
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632.36

632.36
630.80

630.80

630.80

640.37

632.36

632.36
630.92

630.92

630.92

640.76

632.36

632.36
631.05

631.05

631.05

640.39

632.35

632.35
631.17

631.17

631.17

641.57

632.36

632.36
631.30

631.30

631.30

641.55

632.36

632.36
631.42

631.42

631.42

641.12

632.72

632.72
631.55

631.55

631.55

641.49

632.95

632.95
631.67

631.67

631.67

642.52

632.95

632.95
631.80

631.80

631.80

643.50

632.95

632.95
631.92

631.92

631.92

643.33

633.29

633.29
632.05

632.05

632.05

643.41

633.29

633.29
632.17

632.17

632.17

643.63

633.29

633.29
632.30

632.30

632.30

643.95

633.29

633.29
632.42

632.42

632.42

635.87
632.45

632.45
632.55

632.55

632.55
634.32

635.16
632.57

632.57
632.67

632.67

632.67
634.70

635.04
632.70

632.70
632.80

632.80

632.80
635.19

634.75
632.82

632.82
632.92

632.92

632.92
635.15

637.52
632.95

632.95
633.05

633.05

633.05
635.16

638.65
633.07

633.07
633.17

633.17

633.17
635.36

637.34
633.20

633.20
633.30

633.30

633.30
635.36

636.51
633.32

633.32
633.42

633.42

633.42
635.46

637.89
633.45

633.45
633.55

633.55

633.55
635.78

639.54
633.57

633.57
633.67

633.67

633.67
635.89

639.88
633.70

633.70
633.80

633.80

633.80
635.94

640.19
633.82

633.82
633.92

633.92

633.92
636.01

640.61
633.91

633.91
634.01

634.01

634.01
635.58

640.65
633.95

633.95
634.05

634.05

634.05
635.91

640.95
634.07

634.07
634.17

634.17

634.17
636.42

641.18
634.20
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634.30

634.30

634.30
636.54
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634.32

634.32
634.42

634.42

634.42
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640.51
634.45

634.45
634.55

634.55

634.55
636.33

637.48
634.57

634.57
634.67

634.67

634.67
636.58

637.33
634.70

634.70
634.80

634.80

634.80
636.99

637.37
634.82

634.82
634.92

634.92

634.92
637.14

637.94
634.95
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635.05
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637.79
635.07

635.07
635.17

635.17

635.17
637.24
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635.20

635.20
635.30

635.30

635.30
637.07

639.66
635.32

635.32
635.42

635.42

635.42
636.81

640.63
635.45

635.45
635.55

635.55

635.55
636.56

640.89
635.57

635.57
635.67

635.67

635.67
637.54

641.49
635.70

635.70
635.80

635.80

635.80
638.04

642.29
635.82

635.82
635.92

635.92

635.92
637.65

642.43
635.95

635.95
636.05

636.05

636.05
637.65

642.14
636.07

636.07
636.17

636.17

636.17
638.20

642.13
636.20

636.20
636.30

636.30

636.30
638.24

642.03
636.26

636.26
636.36

636.36

636.36
638.26
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21" CCTV Monitör

SEMBOL A Ç I K L A M A

Telefon Prizi

Data Prizi

10W Duvar Tipi Hoparlör

2Mp Harici IP Kamera

Telefon Kutusu

Rack Kabinet

Masa Tipi Mikrofon

TÜRK TELEKOM

TDK 10Ç10Ç-50m

UTP CAT6/H

UTP CAT6/H

UTP CAT6/H

UTP CAT6/H

UTP CAT6/HUTP CAT6/H

UTP CAT6/H

UTP CAT6/H

UTP CAT6/H

25U DİKİLİ TİP  KABİNET

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

4'lü Termostatlı Fan 

24 port patch panel

24 port switch+SFP

Yatay Organizer

SYST
PORT 1 PORT 3 PORT 5 PORT 7 PORT 9 PORT 11 PORT 13 PORT 15

NETWORK BACKBONE

PORT 2 PORT 4 PORT 6 PORT 8 PORT 10 PORT 12 PORT 14 PORT 16 PORT 17 PORT 19 PORT 21 PORT 23PORT 18 PORT 20 PORT 22 PORT 24

PORT 25 PORT 26

MODE

RPS
STAT
UTIL
DUPLEX
SPEED

Yatay Organizer

ZABITA VE

1 Adet  21" LED

SYST
PORT 1 PORT 3 PORT 5 PORT 7 PORT 9 PORT 11 PORT 13 PORT 15

NETWORK BACKBONE

PORT 2 PORT 4 PORT 6 PORT 8 PORT 10 PORT 12 PORT 14 PORT 16 PORT 17 PORT 19 PORT 21 PORT 23PORT 18 PORT 20 PORT 22 PORT 24

PORT 25 PORT 26

MODE

RPS
STAT
UTIL
DUPLEX
SPEED

24 port POE switch

Yatay Organizer

24 port patch panel

24 port patch panel

0peratör İzleme Konsolu

6 lı sigortalı grup priz

8 bölgeli Anons Mikrofonu

8 BÖLGELİ ACİL ANONS

H

10W

H H H H H

10W 10W 10W 10W 10W

SESLENDİRME SİSTEMİ/ DATA/ TELEFON/CCTV KOLON ŞEMASI

2x250W GÜÇ
AMPLİFİKATÖRÜ

12 KANAL SES KONTROL

UTP CAT6/H

UTP CAT6/H

UTP CAT6/H

UTP CAT6/H

UTP CAT6/H

UTP CAT6/H

UTP CAT6/H

UTP CAT6/H

UTP CAT6/H

UTP CAT6/H

UTP CAT6/H

UTP CAT6/H

2x1,5LIHSTH/FE180

UTP CAT6/H

KAMERA O.

UTP CAT6/H

UTP CAT6/H

UTP CAT6/H

UTP CAT6/H

UTP CAT6/H

UTP CAT6/H

H

10W

H H H H H

10W 10W 10W 10W 10W

2x1,5LIHSTH/FE180

H

10W

H H H H H

10W 10W 10W 10W 10W

2x1,5LIHSTH/FE180

H

10W

H H H H H

10W 10W 10W 10W 10W

2x1,5LIHSTH/FE180

KONTROL MODÜLÜ

H

A BLOK

A,B,C,D BLOK  ZEMİN KAT PLANI

ZABITA-DÜKKANLAR
BALIKÇI ZEMİN KAT PLANI

Ö: 1/50

PAFTA NO: 2

ZABITA VE
KAMERA O. DÜKKAN

BALIKÇI BALIKÇIDÜKKANH

10W

H

10W

H

10W

H

10W

H

10W

H

10W

ZABITA ODASI
RACK KABİNDEN

4(UTP CAT6H)

2x1,5 LIHSTH/FE180 100x50x1,5 K.A.

100x50x1,5 Z.A.

100x50x1,5 K.A.

100x50x1,5 Z.A.

100x50x1,5 K.A.

100x50x1,5 Z.A.

10
0x

50
x1

,5
K

.A
.

10
0x

50
x1

,5
Z.

A
.

KABİNET

8 bölgeli Anons Mikrofonu

TD
K 

10
Ç

DİĞER 
BİNALARA

2(UTP CAT6H)

7(UTP CAT6H)

23(UTP CAT6H)

22(UTP CAT6H)
5(2x1,5 LIHSTH/FE180)

1(UTP CAT6H) 1(UTP CAT6H) 1(UTP CAT6H) 1(UTP CAT6H)

636

637

637

638

638

639
640

641

642

643

644

645

64
6

64
7

648

649
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N
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0+100.00

0+120.00

0+140.00

0+160.00

0+180.00

0+200.00

639.93

632.36

632.36
630.80

630.80

630.80

640.37

632.36

632.36
630.92

630.92

630.92

640.76

632.36

632.36
631.05

631.05

631.05

640.39

632.35

632.35
631.17

631.17

631.17

641.57

632.36

632.36
631.30

631.30

631.30

641.55

632.36

632.36
631.42

631.42

631.42

641.12

632.72

632.72
631.55

631.55

631.55

641.49

632.95

632.95
631.67

631.67

631.67

642.52

632.95

632.95
631.80

631.80

631.80

643.50

632.95

632.95
631.92

631.92

631.92

643.33

633.29

633.29
632.05

632.05

632.05

643.41

633.29

633.29
632.17

632.17

632.17

643.63

633.29

633.29
632.30

632.30

632.30

643.95

633.29

633.29
632.42

632.42

632.42

635.87
632.45

632.45
632.55

632.55

632.55
634.32

635.16
632.57

632.57
632.67

632.67

632.67
634.70

635.04
632.70

632.70
632.80

632.80

632.80
635.19

634.75
632.82

632.82
632.92

632.92

632.92
635.15

637.52
632.95

632.95
633.05

633.05

633.05
635.16

638.65
633.07

633.07
633.17

633.17

633.17
635.36

637.34
633.20

633.20
633.30

633.30

633.30
635.36

636.51
633.32

633.32
633.42

633.42

633.42
635.46

637.89
633.45

633.45
633.55

633.55

633.55
635.78

639.54
633.57

633.57
633.67

633.67

633.67
635.89

639.88
633.70

633.70
633.80

633.80

633.80
635.94

640.19
633.82

633.82
633.92

633.92

633.92
636.01

640.61
633.91

633.91
634.01

634.01

634.01
635.58
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633.95
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640.95
634.07
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634.17
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ÖLÇEKSİZ

ELEMANI (ALÜMİNYUM)

DEMİRLERİ TOPRAKLAMA DETAYI
ÖLÇEKSİZ

TİPİK TEMEL VE BETONARME

ÖLÇEKSİZ
DİLATASYON DETAYI

400x40x5 mm Cu
BAKIR EŞPOTANSİYEL BARASI

CADWELD KAYNAK

L=3.5 M Ø20 mm ELEKTROLİTİK 
 BAKIR TOPRAKLAMA ÇUBUĞU

KABLO PABUCU YATAK BRONZUNDAN
 VEYA KALAY KAPLI BAKIRDAN İMAL OLACAK

(BİNA TEMEL TOPRAKLAMASINDAN GELEN)
30x3,5 mm2 GALVANİZ ŞERİT İLETKEN

(TOPRAK İÇERİSİNDE BİNA İHATA)
50 mm2 ÖRGÜLÜ BAKIR İLETKEN

(YILDIRIMDAN KORUMA İNİŞ İLETKENİ)
50 mm2 ELEKTROLİTİK BAKIR İLETKEN

Ø 10 mm ÇELİK ÇUBUK

210 KG / mm2 SIKIŞTIRILMIŞ BETON

TOPRAKLAMA KUTUSUNA KUM
DOLDURULMASI SEVİYESİ

TOPRAKLAMA KUTUSU
KUM DOLGUSU
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M16 SAPLAMA 130 mm BOYUNDA

BETONARME DEMİRİ

BETONARME DEMİRİ

30x3,5 mm GALVANİZLİ ÇELİK ŞERİT  

30x3,5 mm GALVANİZLİ ÇELİK ŞERİT  

30x3,5 mm GALVANİZLİ ÇELİK ŞERİT  

ELEKTRİK ARK KAYNAĞI

ELEKTRİK ARK KAYNAĞI

ELEKTRİK ARK KAYNAĞI

CADWELD KAYNAK

İZOLASYON

DEMİR İLETKEN

BAKIR TOPRAKLAMA İLETKENİ

TOPRAKLAMA RÖGARI İÇERİSİNDEKİ 

 BARASINA İRTİBATLANDIRILACAKTIR.
BAKIR TOPRAKLAMA EŞPOTANSİYEL

TERMOKAYNAK BAĞLAYICILARI DETAYI
TİPİK KABLOYU ÇELIĞE BAĞLAYAN

DETAY B

FLEXIBLE GENLEŞME

30x3,5 mm GALVANİZLİ ÇELİK ŞERİT  

M16 SAPLAMA 130 mm 
BOYUNDA
M10 CİVATA 35 mm 

BOYUNDA YATAK BRONZUNDAN VEYA 

L=3.5 M Ø20 mm ELEKTROLİTİK 
 BAKIR TOPRAKLAMA ÇUBUĞU

(TOPRAK İÇERİSİNDE BİNA İHATA)
50 mm2 ÖRGÜLÜ BAKIR İLETKEN

(YILDIRIMDAN KORUMA İNİŞ İLETKENİ)
50 mm2 ELEKTROLİTİK BAKIR İLETKEN
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DETAY A (ÖN GÖRÜNÜŞ) TİPİK TOPRAKLAMA MENHOLÜ BAĞLANTI DETAYI

ÖLÇEKSİZ 

PRİNÇTEN İMAL OLACAK

TABİİ ZEMİN KOTU

TABİİ ZEMİN KOTU

DETAY A (YAN GÖRÜNÜŞ) TİPİK TOPRAKLAMA MENHOLÜ BAĞLANTI DETAYI

ÖLÇEKSİZ 

GENEL NOTLAR
1. BİNADAKİ BÜTÜN MEKANİK/ELEKTRİK EKİPMAN ; METAL KAPI, KABLO  TAŞIYICILARI, ÇELİK KONSTRÜKSİYON 

 V.B.TOPRAKLANACAKTIR.

2. GALVANİZLİ ÇELİK ŞERİT TOPRAKLAMA İLETKENİ İMALAT AŞAMASINDA STATİK BETONARME PROJESİ İLE BİRLİKTE
UYGULANACAKTIR.

3. BİNA İÇİNDEKİ TOPRAKLAMALAR, TOPRAKLAMA BARALARINA BAĞLANACAK GALVANİZLİ ÇELİK ŞERİTLER İLE 

4. BİNA DIŞINDA TESİS EDİLECEK TOPRAKLAMA İLETKENİ  (PROJESİNDE BELİRTİLEN ÖRGÜLÜ BAKIR İLETKEN İLE)
TOPRAKLAMA MENHOLÜ İÇİNDEKİ EŞPOTANSİYEL BAKIR BARASI İLE TOPRAKLAMA ÇUBUĞUNA BAĞLANACAKTIR.

BİNA ÇEVRESİNDEKİ ANA TOPRAKLAMA RİNGİNE BAĞLANACAKTIR.

5. PROJESİNDE BELİRTİLEN ÖRGÜLÜ BAKIR TOPRAKLAMA İLETKENİ TOPRAK İÇİNDE EN AZ  70 cm.  DERİNLİKTE

 TESİS EDİLECEKTİR.

6. BİNA İÇERİSİNDE BETONDA TEMELDE , KOLONDA VE PERDE İÇERİSİNDE TESİS EDİLECEK OLAN 30x3,5 mm GALVANİZLİ 

ÇELİK ŞERİT İNŞAAT DEMİRLERİNE HER İKİ METREDE BİR ADET OLMAK ÜZERE ÇELİK-ŞERİT BAĞLANTI KLEMENSİ İLE

İRTİBATLANDIRILACAKTIR.

Ana Potansiyel Dengeleme Barası

Temel Topraklama Elektrodu 30x3,5 mm Şerit

ANA POTANSİYEL DENGELEME ŞEMASI

ANA PANO DETAYI

ŞEBEKE

Donatısı
Bina Demir

L1
L2

N
PE

L3

(BTK, Lan vs.)
İletişim Tes.

İÇ TESİSAT

ANA PANO

Yıldırımlık

Su Boruları

Banyo, Duş
Diğer Metal

(Asansör Rayları
Merdiven Korkuluk

Rayları vs.)

Aksam

Kalorifer Boruları

Anten

Gaz Boruları

TOPRAKLAMA TESİSATI HESABI

20
59,5

n
RKRK'=             =               = 2,97       (Çubuklar paralel bağlı olduğuna göre)

Topraklama direncinin hesabında temel topraklama , toprak içinde kalan 50mm² bakır iletken 
ve topraklama çubukları esas alınmıştır. Temin edilecek direnç değeri 2     'un altında olacaktır.

4L
d

2x3,14x3,5
200 4 x 3,5

0,02

J
2  xLpTopraklama çubukları direnci  RK=            Ln

RK=                    Ln             = 59,5

Rm'= 1.1x0.69 = 0.75     < 2      kabul edilir.

Rm =                                  =                                         = 0.69

Ortak toprak direnci (iletken ağı ve çubukları paralel bağlı olduğuna göre)

%10 düzeltme faktörü ile

Topraklama çubuk adedi   n= 20 adet
Topraklama çubuk boyu    L= 3.5m
Topraklama çubuk çapı     d= 0,02m (20mmØ)

+ RK'
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A. GÖZLÜ TOPRAKLAYICI
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Ri=               +              = 0,90

Eş değer çap  D=             =                  = 50,47m

Özgül direnç       = 80    xm 

Gözlü topraklayıcı (iletken) direnci Ri=            +          

Alan  F= 2000m²

Uzunluk L= 700m
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B. ÇUBUK TOPRAKLAYICI
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AKTİF PARATONER BAŞLIĞI

2x50 mm2 SOM 
ELEKTROLİTİK BAKIR

(DİREK BOYU min. 6mt OLACAKTIR)
2'' AKTİF PARATONER DİREGİ

h = 1 m. 

h = 6 m. 

İLETKEN KROŞESİ

DİREK TESPİT KELEPÇESİ

GERİ TELİ

Topraklama Çubuğu
Ø=20mm   h=2x1,75m

Bağlantı Noktası
Egzotermik Kaynak

300

2x50 mm2 CU - 40m

Koruyucu Boru
Test Klemensi

ALUMINYUM BASLIK

AKTIF YAKALAMA UCU

CATI DIREGI

DIREK IRTIBAT KLEMENSI

*     **        *

TESPIT KROSESI

INDIRME NAKILI
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TEST KLEMENSI

NAYLON HORTUM
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2x50mm    8mm som bakır.

2x50mm  Ø 8mm som bakır.

h : 3,5 m h : 3,5 m
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estetik görünüşü bakımından, tesisatın  detayda
NOT: İniş Nakili'nin  emniyeti  ve  aynı  zamanda

mümkündür.
lik Galvanizli veya sert PVC boru ile yapılmasıda

Galvanizli  boru ile yapılan  tesisatta korrozyona
mani  olunması  için iletken veya  boru iç kısmı

görüldüğü şekilde çatı direğinden itibaren 1 1/4"

ile  izole  edilecek,  PVC   boru  kullanıldığında

galvanizli muhafaza borusu bulunacaktır.
zeminden  3m  yukarısı için  yine  izole edilmiş

elektrolitik  zift vernik  veya  benzeri bir madde
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PARATONER PLANI

A BLOK

A,B,C,D BLOK  ZEMİN KAT PLANI
TOPRAKLAMA PLANI

ZABITA-DÜKKANLAR
BALIKÇI ZEMİN KAT PLANI

TOPRAKLAMA PLANI

PAFTA NO: 2

ZABITA VE
KAMERA O. DÜKKAN

BALIKÇI

WC-ÇÖP TOPLAMA ALANI
KAT PLANI

TOPRAKLAMA PLANI

PAFTA NO: 2

ERKEK
WC

KADIN
WC

PV
C

K:
70
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P:60/60 P:60/60

P:100/60

ÇÖP TOPLAMA ALANI
h: 270 cm

633.57

BALIKÇIDÜKKAN
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Topraklama Çubuğu
Ø=20mm

h=2x1,75m

Topraklama Çubuğu
Ø=20mm

h=2x1,75m

Topraklama Çubuğu
Ø=20mm

h=2x1,75m

Topraklama Çubuğu
Ø=20mm

h=2x1,75m

30x3.5mm GALVANİZ ÇELİK TOPRAKLAMA ŞERİDİ

30x3.5mm GALVANİZ ÇELİK TOPRAKLAMA ŞERİDİ

EŞ POTANSİYEL BARA
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EŞ POTANSİYEL BARA
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AKTİF PARATONER YARIÇAPI= 79m.

TOPRAKLAMA ELEKTRODU
Ø 20mm² SOM BAKIR

AKTİF PARATONER YARIÇAPI= 79m.

TOPRAKLAMA ELEKTRODU
Ø 20mm² SOM BAKIR
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400x40x5 mm Cu
BAKIR EŞPOTANSİYEL BARASI

CADWELD KAYNAK

KABLO PABUCU YATAK BRONZUNDAN
 VEYA KALAY KAPLI BAKIRDAN İMAL OLACAK

Ø 10 mm ÇELİK ÇUBUK

210 KG / mm2 SIKIŞTIRILMIŞ BETON

TOPRAKLAMA KUTUSUNA KUM
DOLDURULMASI SEVİYESİ

M16 SAPLAMA 130 mm BOYUNDA

(BİNA TEMEL TOPRAKLAMASINDAN GELEN)
30x3,5 mm2 GALVANİZ ŞERİT İLETKEN
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TOPLAM GÜÇ
TALEP GÜCÜ 2400W:

2400W:

UPS HESABI

2400/0,8= 3 KVA
SEÇİLEN UPS 6 KVA

SIVA ÜSTÜ SAC PANO
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KOMPANZASYON HESABI 

440V kondansatör gerilimi için kompanzasyon gücü ;
Harmonik filterli kompanzasyon olduğundan

Q     =  14596x 0,608 = 8,8 kVAr
k      =  0,608

Talep Gücü    :  14596W

Harmonik filtreli otomatik kompanzasyon yapılacaktır.

Q nominal =

Us: Şebeke gerilimi
Uc: Kondansatör gerilimi

Q nominal : Kompanzasyon gücü (440V)
Q etkin : Kompanzasyon gücü (400V)

Q etkin x (Uc)²
(Us)²

Q nominal = 9  x 440²
400²

Q nominal = 9 x 1,21 = 10,89 kVAR

OTOMATİK KONDANSATÖR GÜCÜ : 15 kVAR
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Not: Kablo kesiti akım hesabına göre belirlenmiştir. Enerji müsadesine
göre değişiklik gösterebilir
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